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BEVEZETES

1996. évi XXXI1. torvény a tiiz elleni védekezésrél, a misszaki mentésrél és a tiizoltosagrol 19. §
(1) A gazdalkodo tevékenységet folytaté maganszemélyeknek, a jogi személyeknek tlizvédelmi
szabdlyzatot kell késziteniiik, ha
a) a munkavégzésben részt vevd csaladtagokkal egyiitt 6tnél tobb munkavallalot
foglalkoztatnak,
h) az altaluk tzemeltetett, bérelt épiiletrész, épiilet teriiletén taldlhaté olyan helyiség,
amelynek a legnagyobb befogadoképessége meghaladja az 50 f6t, vagy
¢) kereskedelmi szalldshelyet tizemeltetnek.

30/1996. (XIl. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésér6l 4. § (1) A Szabalyzat
mellékleteként Tiizriado Tervet kell késziteni: b) oktatési épitményre, Iétesitményre.

A szabalyzat kiadasanal figyelembe vettem minden olyan korilményt, amely a biztonsagos
munkavegzéshez sziitkségesek. Ennek alapjan hatdroztam meg az élet- és vagyonbiztonsagot
veszélyeztetd  tiizek megel6zése, a tiz elleni védekezésben résztvevék jogainak,
kotelezettségeinek, valamint a védekezés személyi, targyi és anyagi teltételeit.

A Tizvédelmi Szabdlyzat teriileti hatilya kiterjed az APOR VILMOS KATOLIKUS FOISKOLA -
SZENT JOZSEF KOLLEGIUM, (2600 Vac, Honvéd u. 13.) terilletére, Osszes helyiségére,
szabadtereire, valamint az ott végzett tevékenységekre.

A Tilizvédelmi Szabalyzat személvi hatélva kiterjed:

az APOR VILMOS KATOLIKUS FOISKOLA - SZENT JOZSEF KOLLEGIUM, (2600 Véc, Honvéd u.
13.) dllomanyaba tartozd munkavallalokra, az ideiglenesen vagy allando jelleggel foglalkoztatott
dolgozdkra, barmilyen céllal tartozkodd vagy tevékenységet folytatd (vendég, szallitd,
karbantartd, a létesitmény teriiletén barmilyen mindségben tartozkodo, tigyfél, ellendrzé,
szerzddésben levo mas vallalkozas, stb.) személyekre.

A tlizvédelmi szabalyzat alkalmazasat minden munkavéllalo és hallgatd részére kotelezdvé

teszem.

A szabdlyzatban foglaltak nem megfeleld végrehajtisa, vagy be nem tartdsa a tlizvédelmi
hatésag részérdl helyszini birsag kiszabasat, szabalysértési vagy biintetdeljaras kezdeményezését,
a munkahely részeérél pedig fegyelmi és kartéritési eljarast von maga utan.

Az a munkavallalo, aki a tevékenységéhez sziikséges tizvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik,
az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatd.




Jelen szabalyzat dsszefoglaloan ismerteti azon tiizvédelmi elbirdsokat, a tiiz elleni védekezés és
miiszaki mentéssel kapcsolatos magatartasi szabalyokat:

a)

b)

d)

amelyeket mind a hasznalatbavétel és az iizemeltetés (hasznalat), mind az esetleges
atalakitasok, felujitasok, épitkezések sordn a létesitmény tiizbiztonsaga és a megel6z6
tlizvédelmi feltételek kialakitasa érdekében végre kell hajtani,

amelyek megtartasaval, végrehajtasaval a létesitmény kezelésében és a feliigyeletéhez
tartozo osszes teriileteken a tiizesetek elkeriilheték és megelézhetdk,

amelyek elsajatitasaval, tiz esetén vald alkalmazisaval a tiizkar csokkenthetd és a
személyek testi épsége megdvhato

¢s amelyekkel az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat elGirasai betarthatok.

1. FEJEZET

A TUZVEDELMI FELADATOKAT IS ELLATO SZEMELYEK FELADATAI ES
KOTELEZETTSEGEI

1.1. A Féiskola Rektoranak tiizvédelmi feladatai:

a)
b)

g)

A Kollégium teriiletére érvényes Tilizvédelmi Szabalyzatot és Tlizriadd Tervet ad ki;

rendszeresen ellendrzi, ellendrizteti teriiletén a tlizvédelmi jogszabalyok, szabvanyok,
eloirasok, rendelkezések megtartasat, hianyossdg esetén intézkedik, illetve intézkedést
kezdeményez azok megsziintetésére;

gondoskodni arrol, hogy a munkavallalok tevékenységiiket a vonatkozé eléirasok szerint
végezzék, illetSleg a kollégium helyiségeit igénybevevék a Ttizvédelmi Szabalyzatban
toglaltakat betartsak;

biztositja a Fdiskola éves koltségvetésében a Kollégium thzvédelemmel kapcsolatos
kiadasainak fedezetét;

gondoskodik arr6l, hogy a dolgozok a munka- illetbleg a tevékenységi koriikkel
kapcsolatos tlizvédelmi ismereteket a foglalkoztatasuk megkezdése el6tt elsajatitsak és a
tliz esetén végzendd feladataikat megismerjék, tovabba - a munkakoritknek megtelelé —
rendszeresen 1smétlédo — tlizvédelmi oktatasban, illetve tovabbképzésben részesiiljenek;

gondoskodik a tlzvédelmi szakvizsgat igényld munkakorokben — dolgozok
vizsgaztatasarol, annak anyagi feltételeir6l, figyelembe véve a szakvizsga érvényességi
idejét;

esetenként jutalomban, elismerésben részesiti, illetve erre javasolja az eredményes
tlzvédelmi munkat végzé kollégiumi dolgozokat. Tiizvédelmi szabalyok megsértése
esetén feleldsségre vonast kezdeményez, illetve alkalmaz;




h)

i)

),

elozetes egyeztetés alapjan lehetdvé teszi a Tiizoltdsag helyszint gyakorlatainak
megtartasat, és szitkség esetén kozremiikodik abban;

engedélyezi a kollégiumban bekodvetkezd, a tlizvédelemre is kihatd véltozasokat (pl.:
atalakitasok, fejlesztések, stb.) a gazdasagi vezetd és a tiizvédelmi megbizott véleménye
alapjén,

a feladatkorébe utalt eldirasok végrehajtésat - felelossége valtozatlansdga mellett —
megoszthatja, illetve az egyes feladatok elvégzésére az iranyitdsa ald tartozd, arra
alkalmas munkavallalokat jelolhet ki.

1.2. Miiszaki informatikai igazgaté tiizvédelmi feladatai:

a)

b)

c)

a)

b)

d)

adatszolgaltatassal, adminisztrativ nyilvantartassal és ellendrzéssel felelés azért, hogy a
Féiskola Rektora a Tiizvédelmi torvényt hatékonyan tudja érvényesitent;

biztositja a tlizvédelmi eléirasok érvényre juttatasat, ellendrizi a jogszabalyok,
szabvanyok, eldirasok, rendelkezések megtartasat, illetve végrehajtasat;

beruhdzasok, fejlesztések, felujitisok, atalakitasok stb. megkezdése elott egyeztet a
gazdasagi iagazgatoval, a tlizvédelmi szakemberrel;

részt vesz a kollégium tertiletén a tlizvédelmi hatosag altal tartott eljarasokon (ellendrzés,
szemle, stb.) akadalyoztatasa esetén gondoskodik intézkedésre jogosult képvisel6jének
részvételérol, biztositja az ellendrzés lehetéségét és feltételeit. Gondoskodik az itt
felmeriilt miiszaki tartalmu hibak elharitasarol;

elozetes egyeztetés alapjan lehet6vé teszi a Tiizoltésag helyszini gyakorlatainak
megtartasat, és sziikség esetén kozremiikodik abban;

esetenként jutalomra javasolja az eredményes tlizvédelmi munkat végzé kollégiumi
dolgozokat.  Tilizvédelmi szabalyok  megsértése esetén felel6sségre  vonast
kezdeményeznek, illetve atkalmagz;

gondoskodik a Tiizvédelmi Szabdlyzat, valamint a kollégiumot érinté tlizvédelemmel
kapcsolatos  ligyiratok, hasznalatbavételi engedélyek, tiizvédelmi megfeleléségi
tanusitvanyok elkiilonitett kezelésérdl, naprakész allapotban valdé meg6rzésérdl;

a hataskorében meg nem sziintethetd tiizvédelmi hidnyossagokrol koteles szoban, vagy
irasban észrevételt tenni a Foiskola Rektoranak. Sziikség esetén kezdeményezheti a
szabalyzat modositasat;

kijeloli a kollégium teriiletén alkalomszeriien végzett tlizveszélyes tevékenységet
engedélyezd személyeket;

azokat a valtozasokat, amelyek a tiizoltast befolyasolhatjdk, haladéktalanul (szoban
azonnal, majd 15 napon beliil irasban is) bejelenti az illetékes Tiizolto parancsnoksagnak,
és gondoskodik a tiizoltas feltételeirdl,




1.3. A kollégium vezeté tiizvédelmi feladatai:

d)

€)

i)

k)

adatszolgaltatdssal, adminisztrativ nyilvantartassal és ellenérzéssel felelés azért, hogy a
Féiskola Rektora a Tilizvédelmi térvényt hatékonyan tudja érvényesiteni;

biztositja a tlizvédelmi eldirdsok érvényre juttatasat, ellendrizi a jogszabdlyok,
szabvanyok, el¢irdsok, rendelkezések megtartasat, illetve végrehajtasat;

részt vesz a kollégium teriiletén a tlizvédelimi hatdsag altal tartott eljarasokon (ellenbrzés,
szemle, stb.) akadalyoztatdsa esetén gondoskodik intézkedésre jogosult képviseldjének
részvételér6l, biztositja az ellendrzés lehetoségét és feltételeit. Gondoskodik az itt
felmeriilt miiszaki tartalmu hibak elharitasarol;

esetenként jutalomra javasolja az eredményes tlizvédelmi munkat végzé kollégiumi
dolgozokat. Tlzvédelmi  szabalyok  megsértése esetén feleldsségre  vonast
kezdeményeznek, illetve alkalmaz;

a hatadskorében meg nem sziintethetd tizvédelmi hidnyossagokrdl koteles szoban, vagy
irisban észrevételt tenni a Miiszaki Informatikai igazgatdénak. Sziikség esetén
kezdeményezheti a szabalyzat modositasat;

azokat a valtozasokat, amelyek a tlizoltast befolyasolhatjak, haladéktalanul bejelenti a
Miiszaki Informatikai igazgatonak és gondoskodik a tiizoltas feltételeirél;

1.4. A Féiskola megbizott tiizvédelmi szakembere:

a)
b)

c)

d)

h)

i)

a tlizvédelmi szakember a Miiszaki Informatikai igazgato iranyitasa ala tartozik;

rendszeresen ellendrzi a tlizvédelmi szabalyok, eléirdsok betartdsat, hidnyossagok esetén
intézkedik azok megsziintetésérdl, szitkség szerint kezdeményezi a feleldsségre vonast;

a fejlesztések, beruhazasok elokészitése és megvalositasa sordn eldsegiti a tizvédelmi
szabalyok, eldirasok végrehajtasat, illetve érvényre juttatasat;

elkésziti, és naprakészen tartja a kollégium Tizvédelmi Szabalyzatat, a tizriadd tervét;

biztositja és ellendérzi, hogy a Tlzriaddé Terv naprakészen a tiizvédelem szempontjabol
legfontosabb adatokkal egyiitt a portan hozzaférhetd legyen;

részt vesz az illetékes szervek altal tartott szakiranyu ellenérzéseken, tovabbképzéseken;

szervezi €s tartja a kollégiumban dolgozdk folyamatos, évenként esedékes tlizvédelmi
tovabbképzését, illetve oktatasat;

segiti a tlizvédelmi szakvizsgira kotelezett dolgozok vizsgara vald felkészitését.
Gondoskodik a szakvizsga lebonyolitasardl, valamint a vizsgardl nyilvantartast vezet;

sziikség szerint véleményezi a tlizveszélyes tevékenység eseti engedélyezését;




R

k)

y

figyelemmel kiséri a kollégium teriiletén 1évé tiizvédelmi berendezések, felszerelések és
eszkozok nyilvantartasat, izemképességét, karbantartasuk és feliilvizsgalatuk elvégzését;

a lezajlott tizeseményrdl jelentést készit, és intézkedik az ezzel kapcsolatos torvényes
kotelezettségek végrehajtasardl;

kozremiikodik a miiszaki mentésben és a tlizvizsgalatban;

m) kozremikodik a tlizvédelmet érinté hatdsagi bejelentési és engedélyezési eljarasokban.

1.5. A tanarok tiizvédelmi feladatai:

a)

b)
c)

d)

a tlzvédelmi el6irasok, a szabalyzat végrehajtdsaban vald tevékeny részvétel, az
eléirasok megtartasa;

részvétel a tiizvédelmi oktatasokon, tovabbképzéseken és az ott elhangzottak betartasa;
az altaluk felismert, tudomasukra jutott tiizvédelmi szabalytalansagok haladéktalan

Jjelentése a kozvetlen munkahelyi vezetonek, a tlizvédelmi szakembernek, illetve sziikség
esetén a tlizoltdsagnak,

a hataskorében meg nem sziintethetd tiizvédelmi hidnyossagokrél kételesek irasban
észrevételt tenni a Miiszaki Informatikai igazgatonak. Sziikség esetén kezdeményezhetik
a szabalyzat modositasat;

tliz esetén a Tiizriadd Tervben meghatarozottak szerinti kézremiikodés a jelzésben, a tiiz
eloltasaban, az élet- és vagyonmentésben.

1.6. A portaszolgalat tiizvédelmi feladatai:

a)

b)

c)

d)

tigyelemmel kisérik, hogy a lezart helyiségek kulcsai a tarold szekrényben hianytalanul
megtalalhatok-e,

minden altaluk észlelt kulcshianyt azonnal kotelesek jelenteni a Miszaki Informatikai
igazgatonak;
ismerniiik kell a kdzmiivek (viz, gaz, elektromos aram) nyitd-, ill. elzard szerkezetét,

azoknak helyét és kezelésiik modjat;

tliz esetén haladéktalanul meg kell kezdeni a tiiz oltdsat, és azonnal értesiteni kell a
tiizoltosagot. A tovabbiakban, a Tiizriadé Tervben leirtaknak megfeleléen kell eljarni.

az automata tlizjelz6 kozpont feliigyeletét és kezelését végzik, valamint a tlizjelz6
kozpont napi ellendrzését és az ellendrzés dokumentalasat hajtjak végre a kezelési
naploban.
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1.7. A dolgozok, hallgatok és a kollégium teriiletén tartézkodé személyek tiizvédelemmel
kapcsolatos feladatai:

a) a tlizvédelmi eléirasokat megismerni, azokat betartani, a tiizeseteket megeldzni,

b) a tlizesetek megelézése érdekében a munkahelyen biztonsdgos munka végzésére alkalmas
allapotban - pihenten, alkohol és gyogyszerkabité hatisatol mentesen — megjelenni,

¢) munkavégzés soran a TVSZ-ban foglaltakat betartani, a dohanyzasi tilalmat megtartani,

d) a rendelkezésre bocsatott gépeket, berendezéseket, egyéb eszkdzoket és anyagokat
munkakezdés el6tt a kezelési utasitisoknak megfeleléen megvizsgélni, azokat
rendeltetésszeriien hasznalni,

e) munkahelyén rendet, tisztasagot tartani, és minden olyan kériilményt megsziintetni, amely
tiizet okozhat,

f) a tliz- vagy robbanasveszélyt megsziintetni és kézvetlen munkahelyi vezet§jének azonnal
g y g y J
jelenteni,

) a munkahelyen a készenlétbe helyezett tiizolto késziilekeket, felszereléseket, eszkozoket a
szabalyzatban foglaltak szerint hasznélni,

h) a szabélyzatban el6irt id§szakonként részt venni a munkakorének betditéséhez sziikséges,
ismétl3do tlizvédelmi oktatason, képzésen, vizsgan.

a) a veszélyességi OvezetbOl, helyiségb6l, szabadtérrl, a gépekrol, berendezésekrol,
eszkozokrol, késziilékekr6l a munkavégzés soran keletkezett égheté anyagot, hulladékot
folyamatosan, de legkés6bb a munka befejezésekor eltavolitani,
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2. FEJEZET

A TUZVEDELMI SZERVEZET FELADATARA, FELEPITESERE, MUKODESI ES
IRANYITASI RENDJERE, VALAMINT A FININSZIROZASRA VONATKOZO
SZABALYOK

2.1. Tiizvédelmi szervezet feladata:

Az épitmenyek, a technologiai rendszerek megvalositasaval, tizemeltetésével, fejlesztésével
osszhangban gondoskodniuk kell a jogszabalyokban meghatarozott tiizvédelmi kdvetelmények
megtartdsarol, valamint a tevékenységi koriikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megel6zésének és
elharitdsanak feltételeirdl.

a) Onmaguk kotelesek gondoskodni a tevékenységiikkel kapcsolatos tiizvédelemrol

b) Megfeleld biztonsagot kell nyujtaniuk azoknak a munkavallaloknak, akiket a Féiskola és
Kollégium foglalkoztat, valamint az intézmény hallgatoinak.

c) A kozvetlen tlizvédelmiiket szolgald — jogszabalyban, hatdsagi hatarozatban eldirt —
tizvédelmi berendezést, késziiléket, felszerelést, technikai eszkozt allanddan lizemképes
allapotban tartani, idészaki ellenérzésiikrél, valamint az oltoviz és egyéb oltdanyagok
biztositasardl gondoskodni

d) a tlizoltésdg részére a tliz oltasara, a miiszaki mentésre szolgald felkészités érdekében —
eldzetes egyeztetés alapjan — a helyszini gyakorlatok megtartasat lehet6vé tenni és abban
kozremiikodni

e) A Kollégium rendeltetésszerli mikddése soran ne jelentsen tiiz- és robbanasveszélyt a
kornyezetére

f) Az altaluk létrehozott szolgaltatasaik - ha azokat megfeleléen veszik igénybe - ne
veszeélyeztessek az igénybevevdit

g) Teremtsék meg a tevékenységik sordn  keletkezheté tiz és  muszaki
baleset észlelésének, jelzésének, eloltasanak, elharitdsinak szervezeti, szervezeési,
személyi és targyi feltételeit.

h) biztositani a tlizvédelmi ellen6rzés lehetéségét

2.2. A Tiizvédelmi szervezet felépitése:

e Foiskola Rektora

e Miiszaki informatikai igazgato

e Megbizott tlizvédelmi szakember
e Kollégium vezet6
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2.3. A Tizvédelmi szervezet miikodési és iranyitasi rendje:

a)

b)

A tiizvédelmi szervezet az iskola operativ tiizvédelmi feladatainak ellatdsara hivatott
tagok. '

A tlzvédelmi szervezet létrehozasdval a tiizvédelmi feladatok ellatasaért személyi
felelésséggel tartozok joga és hatiskore, az azzal egyiitt jard feleldssége nem valtozik,
nem csokken, a felelosséget atruhdzni nem lehet.

A tizvédelmi szervezet tagjai a beosztasukbol adodd munka szerves részekent, illetve
amellett végzik el a meghatarozott tlizvédelmi feladatokat.

A tlizvédelmi szervezet tagja, a tiizvédelmi feladata ellatasaval kapcsolatban jogosult az
iskola teriiletén barmelyik helyiségbe belépni és ott ellenérzést végezni, kozvetlen
veszély esetén az ott folyd munkat felfiggeszteni.

A tlizvédelmi szervezet tagjai a tudomasukra jutott szolgalati titkot kotelesek meg6rizni,
az iskola miikodésével kapcsolatos iratokat kotelesek az iratkezelési €s irat nyilvantartasi
szabalyok megtartasdval naprakész allapotban tartani.

2.4. Finanszirozasra vonatkozo szabalyok:

a)

b)
c)

A Rektor biztositja a Féiskola éves koltségvetésében a Kollégium tlizvédelemmel
kapcsolatos kiaddsainak fedezetét.

A Gazdasagi igazagto feluigyeli a tliizvédelemre biztositott koltségvetés felhasznalasat.

A Miszaki informatikai igazgatd a biztositott koltségvetés alapjdn szervezi a
tiizvédelemmel kapcsolatos kiadasokat.
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3. FEJEZET

AZ EPITMENYEKRE, SZABADTEREKRE VONATKOZO ESETI TUZVEDELMI
HASZNALATI SZABALYOK, ELOiRASOK

3.1. IRODAK

a) Berendezési targyakat, anyagokat csak Gigy €s olyan mennyiségben szabad elhelyezni,
tarolni, hogy az a személyek mozgésat, sziikség esetén menekiilését nem akadalyozhatja.

b) Kiegeészitd fiitoberendezések alkalmazisa esetén, azok miiszaki dllapota és elhelyezése
feleljen meg a biztonsagi kovetelményeknek.

c) A fiit6testekre éghet6 anyagot helyezni nem szabad;

d) A helyiségek természetes és mesterséges szell6ztetésrol gondoskodni kell,

e) Elektromos berendezéseket feliigyelet nélkiil iizemeltetni nem szabad,

f) A szamitdégépek csak megfelelden méretezett, védett villamos halozathoz
csatlakoztathatok, miikodtetheték. A szamitogép egységein éghetd anyagot elhelyezni,
tarolni nem szabad. A szamitogép egységeinek természetes hiitési viszonyit befolyasold
elhatarolast, takarast keriilni kell.

g) A helyiségekben csak kifogastalan miszaki allapott, engedélyezett tipusu,
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas és rendeltetésszeriien, a biztonsdgi eldirdsok
megtartasaval mikodtetett berendezések, eszkézok hasznalhatoak.

h) Sajat tulajdonu eszkozok, berendezések csak a teriilet vezet6jének engedélyével, a
vonatkozd haszndlati szabalyok betartdsa mellett hasznalhatok gy, hogy azok
kornyezetiikre veszélyt ne jelentsenek

1) Lampatestekre égheté anyagu dekoraciot elhelyezni nem szabad,

1) A helyiségek rendszeres takaritasarol gondoskodni kell;

k) Papirkosarba, égd, vagy kornyezetére még gytjtasi vagy robbandsi veszélyt jelentd
anyagot dobnt tilos.

1) A helyiségeket rendeltetésiiknek megteleléen szabad hasznalni,

m) Eghet folyadékot tarolni nem szabad,

n) Hibas késziilékkel vagy berendezéssel munkat végezni tilos;

0) A munka befejezésekor az irodat utolsonak elhagyd személy koteles ellendrizni a

tizvédelmi haszndlati szabalyok érvényesiilését, az esetleges szabélytalansagot
megsziintetni, a villamos fogyaszto-berendezéseket fesziiltség mentesitését elvégezni.
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3.2. TANTERMEK

a)

b)

¢)
d)

h)
i)

Berendezési targyakat, anyagokat csak ugy szabad elhelyezni, tarolni, hogy az a
személyek mozgasat, sziikseg esetén menekiilését nem akadalyozhatja.

A helyiségek természetes és mesterséges szellztetésrdl gondoskodni kell,
Elektromos berendezéseket feliigyelet nélkiil iizemeltetni nem szabad,

A helyiségekben csak kifogastalan miszaki 4llapotu, engedélyezett tipusu,
rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas és rendeltetésszerlien, a biztonsagi eléirdsok
megtartasaval miikodtetett berendezések, eszkzok hasznalhatoak.

Lampatestekre éghet6 anyagu dekoraciot elthelyezni nem szabad,
A helyiségek rendszeres takaritasarol gondoskodni kell;

Papirkosarba, ég6, vagy kornyezetére még gyujtasi vagy robbandsi veszélyt jelentd
anyagot dobni tilos.

A helyiségeket rendeltetésiiknek megfeleléen szabad hasznalni,

A munka befejezésekor a termet utolsénak elhagyd személy koteles ellendrizni a
tizvédelmi hasznalati szabalyok érvényesiilését, az esetleges szabdlytalansigot
megsziintetni, a villamos fogyasztd-berendezéseket fesziiltség mentesitését elvégezni.

3.3. KEMIA — FI1ZIKA TEREM ES SZERTAR

a)

b)

d)
¢)

A helyiség bejaratanal és a helyiségben jol lathatd helyen a tiiz- vagy robbanasveszélyre,
valamint a vonatkozo eldirasokra figyelmeztetd és tltd rendelkezéseket tartalmazo
biztonsagi jelet kell efhelyezni.

Robbanéasveszélyes osztilyba tartozé anyag nem tarolhaté tetdtérben, pinceszinti
helyiségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem taroldsra
tervezett helyiségben.

Eghetd folyadék csak a folyadék hatasanak ellenalld, a folyadékra gyujtasi veszélyt nem
jelentd, jol zarhato edényben tarolhaté.

Az edények csak kiontonyilasukkal felfelé, lezart allapotban tarolhatok és szallithatok.

Kiiritett, de ki nem tisztitott edények taroldsdra ¢és szallitdsdra a megtoltottekre
vonatkozo eldirasok iranyadok. A tarolhatd anyagmennyiség a taroloedények
Urtartalmanak 6sszesitett értékét jelenti.

Az I-1I1. tiizveszélyességi fokozatu folyadékot és a robbanasveszélyes osztalyd aeroszolt
nem éghet6 anyagu polcon vagy eléiras szerinti szekrényben kell tarolni.
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g) [-I1. tlizveszélyességi fokozati folyadékok maximum 20 liter Grtartalmu taroléeszkozben
tarolhatok.

h) 20 litert meghaladé mennyiségii I-11. tlizveszélyességi fokozati tolyadék egy helyiségen
beliili tAroldsa esetén legalabb 1 db szoréeszkozt, tovabba

- legfeljebb 1 liter Grtartalmi taroloedény alkalmazasanal legalabb 0,02 m3 mennyiségii
felitato anyagot,

- 1 litert meghaladd f{rtartalmi taroléedény alkalmazasanal legalabb 0,05 m3
mennyiségl felitatd anyagot kell a tarolas helyét6l legfeljebb 15 méter tavolsagra
tartani.

1) Csak a rendeltetésnek megtelel6 tevékenységhez sziikséges, legfeljebb a tablazat szerint
meghatdrozott — mennyiségli  I-lIl.  tlizveszélyességi  fokozatd  folyadék  és
robbanasveszélyes osztalyl aeroszol tarolhaté.

Nem tarolasra tervezett helyiségben maximalisan tarolhatd éghetd folyadékok és
robbandsveszélyes osztalyi aeroszolok:

A helyiség I-I. tlizveszélyességi fokozatu folyadékok . tlizveszélyességi fokozatu
alaptertlete és robbandsveszélyes osztalyl aeroszol folyadék megengedett
(m2) megengedett mennyisége (liter) mennyisége (liter)
0-50 10 30 é
~ 50-500 20 40
500- " 30 60

J) Az el6z6 bekezdés szerinti anyagok maximalis tarolasi mennyisége
- fémszekrényben 20 liter,
- robbanasgatld szekrényben 50 liter,
- folyadéktarolasra alkalmas tiizallo szekrényben 60 liter.

A bekezdésben szerepld szekrényeken kiviil legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tarolhatd
helyiségenként.

k) Berendezési targyakat, anyagokat csak ugy szabad clhelyezni, tarolni, hogy az a
személyek mozgasat, szitkség esetén menekiilését nem akadalyozhatja.

1) A helyiségek természetes és mesterséges szell6ztetésrél gondoskodni kell,
m) Elektromos berendezéseket feliigyelet nélkiil iizemeltetni nem szabad;

n) A helyiségekben csak kifogastalan milszaki allapotd, engedélyezett tipusy,
rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas és rendeltetésszeriien, a biztonsagi eldirdsok
megtartasaval miikodtetett berendezések, eszkézok hasznalhatoak.

f) Lampatestekre éghet6 anyagi dekoraciot elhelyezni nem szabad,
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g) A helyiségek rendszeres takaritasardl gondoskodni kell;

h) Papirkosarba, ¢g6, vagy kornyezetére még gyijtasi vagy robbandsi veszélyt jelentd
anyagot dobni tilos.

1) A helyiségeket rendeltetésiiknek megfeleléen szabad hasznélni,

D A munka befejezésekor a termet utolsonak elhagyd személy koteles ellendrizni a
tlizvédelimi  hasznalati szabalyok érvényesiilését, az esetleges szabalytalansagot
megsziintetni, a villamos fogyaszto-berendezéseket fesziiltség mentesitését elvégezni.

3.4. TEAKONYHA

a) A helyiségben, csak a folyamatos tevékenységhez sziikséges mennyiségii anyagot szabad
elhelyezni, az erre a célra rendszeresitett tarolé allvanyon, vagy asztalon.

b) Csak kifogastalan allapotn siité, f6z6, szaritoberendezés haszndlhaté, a kezelési,
hasznalati utasitasokban rogzitetteknek megfeleléen. A berendezéseket feliigyelet nélkiil
izemeltetni nem szabad.

¢) A siitd, f6z6, szaritd berendezéseket folyamatosan tisztan kell tartani, a raégett, lerakddott
szennyezOdéseket el kell tavolitani.

d) A siitd- 16z8 olajok, zsirok hasznalata soran kiilonos figyelmet kell forditani a talhevités
megelézésére.

e) Az alkalmazott berendezések és azok kezelGszerveinek, elzaroinak megkozelithet§ségét,
hasznalhatésagat mindenkor biztositani kell.

) A gépek, berendezések biztonsagi szerelvényeit kiiktatni nem szabad.

g) Elektromos vezetékekre, kabelekre és azok csatornaira barmit felakasztani (pld.
konyharuha) nem szabad.

h) Elektromos kabel a padozaton taposas elleni védelem nélkiil nem haladhat, mozgast nem
akadalyozhat.

i) A konyhai elektromos berendezések aramtalanitasat a helyiséget utolsénak elhagyo
személy koteles elvégezni,

3.5. SzoBAK

a) Berendezési targyakat, anyagokat csak ugy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni,
tarolni, hogy az a személyek mozgasat, szilkség esetén menekiilését nem akadalyozhatja.

b) Kiegészit6 flités, csak a kollégium vezetdjének kiilon engedélye alapjan alkalmazhato.
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¢) Kiegészitd fiitbberendezések alkalmazasa esetén, azok miiszaki allapota és elhelyezése
feleljen meg a biztonsagi kovetelményeknek.

d) Elektromos berendezéseket feliigyelet nélkiil tizemeltetni nem szabad.

e) A helyiségekben csak kifogastalan miiszaki  allapotu, engedélyezett tipusu,
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas és rendeltetésszeriien, a biztonsagi eldirasok
megtartasaval miikodtetett berendezések, eszkézok hasznalhatoak.

f) Lampatestekre éghetd anyagu dekoraciot elhelyezni nem szabad.

g) A helyiség rendszeres takaritasarol gondoskodni kell.

h) A helyiséget rendeltetésének megfeleléen szabad hasznalni.

3.6. RAKTARAK

a) A fitotestek, vilagitotestek, elektromos elosztodobozok 0, 5 m-es korzetén beliil éghetd
anyagot tarolni, elhelyezni még atmenetileg is tilos.

b) Alkatrészt, tartozékot, stb. (tovabbiakban: anyagot) 6 mlesztve tarolni tilos. Az anyagokat
allvanyokon kell tarolni gy, hogy az allvanyok kozott a 0, 8 m-es kozlekedési 1t
mindenkor biztositva legyen.

¢) A raktarhelyiség fodém-, tetGszerkezete, valamint a lampatest és a tdrolt anyag kozott
legalabb 1 méter tavolsagot kell biztositani.

d) Az I-IV. tiizveszélyességi osztalyba tartozo égheté folyadékokat csak robbanas biztos
szekrényben szabad tarolni. Az égheté folyadékok Gsszmennyisége raktaranként a 300
litert nem halad-hatja meg.

e) A raktarakbdl utolsonak tivozo dolgozonak kotelessége végrehajtani az dramtalanitast, és
megsziintetni minden tiizre utald kortilményt.

3.7. FOLYOSOK

a) Az épiilet menckiilésre szamitasba vett kzlekeddin robbandsveszélyes és tlizveszélyes
osztalyba tartozd anyagok nem helyezhetéek el. Ez aldl kivételt képeznek a beépitett
épitési termékek és biztonsagi jelek, valamint azok az installaciok, dekoraciok,
szOnyegek, falikdrpitok és egyéb, nem tarolasra szolgalo targyak, amelyek az
elhelyezéssel érintett fal vagy a padlo feliiletének szintenként legfeljebb 15%-at fedik le.

b) A menekiilésre szamitisba vett kozleked6kben elhelyezett installacidk, dekoracidk,
anyagok a ho- és fiistelvezetés hatékonysagat nem ronthatjak.

¢) A menekiilési atvonal legkisebb szabad szélessége - nyilaszarok kiveételével - dltalanos

esetben 1,10 m.
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3.8. BABTEREM

a)

b)

g)
h)

1)
k)

Berendezési targyakat, anyagokat csak ugy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni,
tarolni, hogy az a személyek mozgasat, szilkség esetén menekiilését nem akadalyozhatja.

Kiegészit6 fiitéberendezések alkalmazasa esetén, azok miiszaki allapota és elhelyezése
feleljen meg a biztonsagi ko vetelményeknek.

A fit6testekre éghetd anyagot helyeznt nem szabad,
Elektromos berendezéseket feliigyelet nélkiil izemeltetni nem szabad,

A helyiségekben csak kifogastalan miiszaki allapotd, engedélyezett tipust,
rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas és rendeltetésszer(ien, a biztonsagi el6irdasok
megtartdsaval mikodtetett berendezések, eszkozok hasznalhatdak.

Sajat tulajdont eszkozok, berendezések csak a teriilet vezet§jének engedélyével, a
vonatkozo hasznalati szabalyok betartaisa mellett hasznalhatok 1gy, hogy azok
kornyezetitkre veszélyt ne jelentsenek

Lampatestekre égheté anyagl dekoraciot elhelyezni nem szabad,
A helyiségek rendszeres takaritasarol gondoskodni kell;

Papirkosarba, ég6, vagy kornyezetére még gyujtasi vagy robbandsi veszélyt jelentd
anyagot dobni tilos.

A helyiségeket rendeltetésiiknek megfeleléen szabad hasznalni,
Eghet6 folyadékot tarolni nem szabad,

A munka befejezésekor a helyiséget utolsénak elhagyd személy koteles ellendrizni a
tizvédelmi hasznalati szabalyok érvényesiilését, az esetleges szabalytalansagot
megsziintetni, a villamos fogyaszto-berendezéseket fesziiltség mentesitését elvégezni.

3.9, A KOLLEGIUM SZABADTEREI

a)

b)

c)

d)

A Kollégium kételes a teriiletet éghetdé hulladéktdl és tovabbi hasznositasra nem keriil6
szaraz névényzettél mentesen tartani.

Szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez sziikséges anyag és eszkoz
tarthatd.

Tliztavolsdgon belill tarolasi tevékenység nem végezhetd. Ezen teriiletet a hulladékoktol,
szaraz aljnovényzettdl mentesen kell tartani.

Az udvar teriiletén allando és biztonsagos tiizrako helyet lehet kialakitani.
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€)

f)

g)

A kijelolt tizrako helyet a Kollégium kotelessége karbantartani, illetve a tiz elleni
védelmével kapcsolatos feltételek megteremtésérél gondoskodni.

A kialakitott tiizraké helyen az alabbi szabalyok betartasaval barki jogosult tiizet rakni:

a tiz meggyhjtasa elott a tiizrako hely kornyékét meg kell tisztitani a levelektol,
fadgaktol azért, hogy a tiiz ne terjedhessen at az udvar mas teriiletére;

- nem szabad feltigyelet nélkiil hagyni az égg tiizet, a még ki nem hiilt parazsat, hamut;

- fel kell késziilni a tliz cloltasara, ha feltimadna a szél, gondoskodni kell arrél, hogy
készenlétben legyen a tiz oltdsara alkalmas anyag, eszkoz (pl. viz, homok, lapat),

- a tiizelés befejezését kovetGen a tiizet gondosan el kell oltani, meg kell gyézddni arrol,
hogy elaludt, tavozas el6tt lehetSleg foldet kell szorni a hamura

A Kollégium szabadterein, (belsé udvaran) dohanyzéhely van kialakitva. Dohdnyzasra
vonatkozo szabalyokat a 4.1. pont tartalmazza.

a)

b)

c)

d)

A TEVEKENYSEGRE VONATKOZO TUZVEDELMI HASZNALATI SZABALYOK,

4. FEJEZET |
|

ELOIRASOK

Az épitményt, épitményrészt, a vegyes rendeltetésii épiiletet, szabadteret csak a
hasznalatbavételi, lzemeltetési, mikodési és telephelyengedélyben megallapitott
rendeltetéshez tartozé tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni.

A termelést, a hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, valamint az egy¢b
tevékenységet (a  tovabbiakban egyiitt: tevékenység) csak a  tiizvédelmi
kovetelményeknek megfeleld szabadtéren, helyiségben, tlizszakaszban, rendeltetési
egységben, épitményben szabad folytatni.

A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez sziikséges anyag és eszkoz tarthato.

Tiiztavolsagon belil tarolasi tevékenység nem végezhetd. Ezen teriiletet a hulladékoktol,
szaraz aljnovényzettdl mentesen kell tartani.

A helyiségbdl, a szabadtérbil, a géprdl, a berendezésrél, az eszkozrdl, a készilékrél a
tevékenység sordan keletkezett robbanasveszélyes és tiizveszélyes osztilyba tartozo
anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb miszakonként, valamint a tevékenység
befejezése utan el kell tavolitani.

I-1I. tiizveszélyességi fokozathi folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zaro
fedbvel ellatott, nem tiizveszélyes anyagi edényben kell gyiijteni, majd erre a célra
kijelslt helyen kell tarolni.
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g)

h)

i)

k)

b

Az [-II. thzveszélyességi fokozata folyadékot, robbandsveszélyes és tiizveszélyes
osztalyba tartozo és égést taplald gazt szallitd csrendszernél és taroldedénynél, tovabba
minden gépnél, berendezésnél és késziiléknél az 1 -I1. tiizveszélyességi fokozat folyadék
csepegését, elfolyasat vagy a gz szivargasat meg kell akadalyozni. A szétfolyt,
kiszivargott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szelloztetni, és a
felitatott anyagot erre a célra kijelolt helyen kell tarolni.

Az ilizemszerlien csepeg6 I-11. tlizveszélyességi fokozatd folyadékot nem tlizveszélyes
osztalyba tartozé anyag edénybe kell felfogni. A felfogo edényt sziikség szerint, de
legalabb a miiszak befejezésével ki kell iiriteni, és az erre a célra kijelolt helyen kell
tarolni.

Az I-Il. tlizveszélyességi fokozatii folyadékot alkalomszeriien csak szabadban vagy
hatékonyan szelloztetett helyiségben szabad hasznalni, ahol egyidejlileg gydjtoforras
nines.

A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utdn a munkat végzének
ellendrizni kell a tlizvédelmi hasznédlati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansagokat
meg kell sziintetni.

A helyiség — szilkség szerint az épitmény, létesitmény — bejaratanal és a helyiségben jol
lathatd helyen a tlz- vagy robbanasveszélyre, valamint a vonatkozo -eldirdsokra
figyelmeztetd és tiltd rendelkezéseket tartalmazé biztonsagi jelet kell elhelyezni.

A kozmil nyitd- és zaroszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat jol lathatdan
meg kell jelolni.

Ha robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag robbanasveszélyes allapotban fordul el a
helyiségben, olyan ruha, labbeli és eszkoz nem hasznalhatd, amely gyUjtasi veszélyt
jelenthet.

A munkahelyek, kdzosségi épiiletek iizemelés alatt allo, személyek tartdzkodasara
szolgald helyiségeinek Kkiliritésre szamitasba vett ajtoit lezarni nem szabad. Ha a
tevékenység jellege az ajtok zarva tartasat szikségessé teszi — veszély esetére — az ajtok
kiilsé nyithatosagat a tlizvédelmi szakhatosag ltal meghatarozott moédon biztositani kell.
A belsd nyithatosagtol csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizarja.

4.1. DOHANYZAS

A kollégium teriiletén kijelolt dohanyzohely: A belsé zart udvar jelolt teriilete!

Egd dohanynemiit, gyufat és egyéb gyujtoforrast tilos olyan helyre tenni, illetve ott
cldobni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.

A dohéanyzasi tilalmat szabvanyban meghatarozott tablaval, illet6leg piktogrammal kell
jelolni.
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f)

b)

b)

A kijelolt dohanyzonal, megfelel6 mennyiségii éghetetlen anyagbol késziilt hamutartot
kell elhelyezni.

Egé dohanynemiit, gyufat és egyéb gyujtoforrast tilos olyan helyre tenni, illetve ott
eldobni, ahol az tiizet vagy robbanést okozhat.

A hamutartéban 0sszegyiilt cigarettavégeket, hamut, gyufat papirkosarba kiiiriteni, vagy
€go6 cigarettavéget abba dobni tilos.

4.2. TAROLAS SZABALYALI

Helyiségben, ¢épitményben ¢és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez sziikséges robbandsveszélyes vagy tlizveszélyes osztalyba tartozo anyag
tarolhatd. Az épitményben tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a
tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

A robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagot — ha azt nem nyomastartd edényzetben
hoztak forgalomba — a tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagra vonatkozo kovetelmények
szerint csak zart csomagolasban lehet tarolni.

Ongyulladdsra hajlamos anyagot egyéb robbanisveszélyes és tlizveszélyes osztdlyba
tartozd anyaggal, tovabbd olyan anyagokat, amelyek egymasra valo hatdsa hét fejleszthet,
tiizet vagy robbanast okozhat, egy egységben nem szabad tarolni. Az 6ngyulladasra
hajlamos anyag hémérsékletét naponta vagy — ha azt az anyag tulajdonsagai sziikségessé
teszik — folyamatosan ellendrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadalyozni.

4.3. ROBBANASVESZELYES OSZTALYBA TARTOZO ANYAGOK TAROLASI
ELOIRASAI

A robbanasveszélyes osztilyba tartozd anyagot, I-II. tlizveszélyességi fokozath
folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabalyban meghatarozottak szerint, ennek
hidnyaban szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyujtoforras és a hatékony
szellozést biztositottak.

A robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot, valamint az [-III. tlizveszélyességi
fokozata folyadékot csak zart csomagolasban, edényben szabad tdrolni, szallitani és
forgalomba hozni.

A robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag, valamint az [-lII. tlizveszélyességi
fokozati folyadék egyedi és gyljtécsomagolasan — ha jogszabaly ett6él eltéréen nem
rendelkezik — az anyag robbandsra vagy heves égésre vald hajlamat szovegesen vagy
piktogrammal kell jeldlni. A jelolést a gyartdo vagy a csomagold, a kiszereld vagy a
forgalomba hozd, valamint — a felhasznaldshoz kilfoldrol kozvetleniil érkezé anyag, I-11.
tlizveszélyességi fokozatli folyadék esetében — a felhaszndlo szervezet koteles elvégezni.
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d)

p)

Q)

B

Robbanasveszélyes osztilyba tartozd anyag nem tarolhatd tetStérben, pinceszinti
helyiségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tarolasra
tervezett helyiségben.

Padlastérben robbanasveszélyes osztilyba tartozé anyag és I -III. tlizveszélyességi
fokozatu folyadék és gdz nem tarolhato. Egyéb szilard anyag csak olyan mddon és
mennyiségben helyezhetd el, hogy azok a tetdszerkezet, valamint a kémény
megkozelitését ne akadalyozzak, sziikség esetén eltavolithatok legyenek a tetészerkezet
éghet6 anyagl elemeitdl, és a kéménytol legalabb 1 méter tavolsagra helyezkedjenek el.

Huzamos tartézkodasra szolgald helyiségekben gazpalackot tarolnt tilos.

4.4. KEGHETO FOLYADEKOK TAROLASA, SZALLITASA

Robbanasveszélyes osztalyn aeroszol és [-Il. tlzveszélyességi fokozatu folyadék
pinceszinten, padlastérben, menekiilési utvonalon nem tarolhato.

Eghets folyadék csak a folyadék hatasanak ellendllo, a folyadékra gyujtasi veszélyt nem
jelentd, jol zarhaté edényben tarolhato.

A sériilékeny edények gylijtécsomagolasanak vagy védéburkoldsanak sériilés (torés,
felszakadas) ellen védelmet kell nydjtania.

Az edények csak kiontényilasukkal felfelé, lezart allapotban tarolhatok és szallithatok.
Kiiiritett, de ki nem tisztitott edények tarolasara és szallitaséra a megtoltdttekre vonatkozo
eléirasok iranyaddk. A tarolhato anyagmennyiség a taroldedények f{rtartalméanak
Osszesitett értékét jelenti.

A lakoépiileteket kivéve a I-III. tlizveszélyességi fokozati folyadékot és a

robbanasveszélyes osztaly(l aeroszolt nem éghetd anyagl polcon vagy eléirds szerinti
szekrényben kell tarolni.

I-11. thizveszélyességi fokozath folyadékok maximum 20 liter (rtartalmu taroldéeszkdzben

tarolhatok.

20 litert meghalado mennyiségil [-11. tlizveszélyességi fokozatu folyadék egy helyiségen

beliili tarolasa esetén legalabb 1 db szordeszkozt, tovabba

- legfeljebb I liter {irtartalmi taroléedény alkalmazasanal legalabb 0,02 m3 mennyiségii
felitatd anyagot,

- 1 litert meghaladd fdrtartalmi taroloedény alkalmazasanal legalabb 0,05 m3
mennyiségii felitatd anyagot kell a tarolds helyétdl legfeljebb 15 méter tavolsagra
tartani.

Kereskedelminek nem mindsiild kozosségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek
megfeleld tevékenységhez sziikséges, legfeljebb a tablazat szerint meghatarozott
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mennyiségli [-I11. tiizveszélyességi fokozatl folyadék és robbandsveszélyes osztalyd
aeroszol tarolhato.

Nem tarolasra tervezett helyiségben maximalisan tarolhato égheté folyadékok és
robbanasveszélyes osztalyt aeroszolok:

A helyiség 1-11. tlizveszélyességi fokozatu folyadékok és lIl. tlizveszélyességi fokozatl
alapterilete robbandsveszélyes osztalyu aeroszol folyadék megengedett
(m2) megengedett mennyisége (liter) mennyisege (liter)
0-50 10 30
50-500 20 40
500- 30 60
X) Az el6z6 bekezdés szerinti anyagok maximalis tarolasi mennyisége

b)

d)

€)

- fémszekrényben 20 liter,
- robbandsgétlo szekrényben 50 liter,
- folyadéktarolasra alkalmas tiizallo szekrényben 60 liter.

A bekezdésben szereplé szekrényeken kiviil legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tarothatd
helyiségenként.

4.5. TUZOLTASI UT, TERULET ES EGYEB UTAK

A raktarozasnal — dmlesztett tarolast kivéve — legalabb a kovetkezd szélességii utat kell
biztositani:

- a 10-15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb

helyiségben 1 méter széles hosszirdnyt utat,

A létesitmény kozlekedést, tiizoltasi felvonulasi utvonalait, teriileteit, valamint
vizszerzési helyekhez vezetd (tjait allanddan szabadon és olyan dllapotban kell tartani,
amely alkalmas a tiizolto gépjarmivek kozlekedésére és miikodtetésére.

Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoloja, a
kézmi nyitd — és zaroszerkezetének, a tlizjelz6 kézi jelzésadojanak, tovabbd a
tizvédelmi berendezés, felszerelés és késziilék hozzaférésének, megkozelitésének
lehetGségét allandoan biztositani kell, azokat eltorlaszolni még atmenetileg sem
szabad.

A kitiritésre és menekiilésre szamitasba vett nyildszard szerkezeteket — kivéve a
legfeljebb 50 f6 tartézkodasara szolgald helyiségeket és az arra mindsitett
nyilaszardkat — mig a helyiségben tartozkodnak, lezarni nem szabad.

Az épiilet menekiilésre szamitasba vett ko zleked6in robbanasveszélyes és tiizveszélyes
osztalyba tartozo anyagok nem helyezhetéek el. Ez alol kivételt képeznek a beépitett
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k)

a)

b)

c)
d)

b)

épitési termékek és biztonsagi jelek, valamint azok az installaciék, dekoraciok,
szOnyegek, falikdrpitok és egyéb, nem tarolasra szolgald targyak, amelyek az
elhelyezéssel érintett fal vagy a padlo felilletének szintenként legfeljebb 15%-at fedik
le.

A menekiilésre szamitasba vett kozlekedékben elhelyezett installaciok, dekoraciok,
anyagok a ho- és flistelvezetés hatékonysigat nem ronthatjak.

Epiiletek menekiilési atvonalai nem sziikithet6k le.

4.6. TUZELO, FUTO BERENDEZESEK

A kollégium épiiletek fiitése, hasznalati meleg viz eléallitasa a kozosségi tereken
elhelyezett faligazkazanokkal torténik.

A kazénok biztonsagtechnikai feliilvizsgalatat, féléves karbantartdsat szerz6dott
szakember végzi. A vizsgalatrdl jegyzékonyvnek kell késziilnie.

A kazanok miikodése nem igényel feliigyeletet.

Az épitményben, helyiségben csak olyan flitési rendszer létesithetd, hasznalhatd, amely
rendeltetésszer(i milkodése soran nem okoz tiizet vagy robbanast.

Az I-1I. tizveszélyességi fokozata folyadékkal vagy robbanasveszélyes és tiizveszélyes
osztalyba tartozé gazzal iizemeltetett tiizel§- vagy futéberendezés, késziilék miikodtetése
alatt, meghatarozott kezelési osztalynak megfeleld feliigyeletrdl kell gondoskodni.

A tiizels- és a fiit6berendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kornyezetében levd
¢gheté anyag kozott olyan tavolsdgot kell megtartani, vagy olyan hészigetelést kell
alkalmazni, hogy az égheté anyag feliiletén mért hémérséklet a legnagyobb héterheléssel
vald tizemeltetés mellett se jelenthessen az éghetd anyagra gyajtasi veszélyt.

4.7. SZELLOZTETES
Olyan tevékenység, amelynek végzése soran robbanasveszély alakulhat ki, csak hatékony
szelloztetés mellett végezhetd.

Ha a robbandsveszélyes osztalyba tartozo anyag jelenléte soran vagy ahol
robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozd anyag lerakddasaval szamolni lehet,
a szelloztetd berendezéseket a gyartd altal meghatarozott rendszerességgel tisztitani kell.
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4.8. VILLAMOS BERENDEZES

a) Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszerii haszndlata esetén a
kornyezetére nézve gyijtasveszélyt nem jelent.

b) A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az eléiras azokra a késziilékekre, amelyek rendeltetésiikbol
kovetkezéen folyamatos tizemre lettek tervezve. Ezen alcim szempontjabdl kikapcsolt
allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és hasonld késziilékek készenléti allapota
is.

c) A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket haszndlaton kiviil helyezésiik esetén a
villamos tapellatasrol le kell valasztani.

d) Az épulet atalakitasa, felyitdsa, atépitése, a kijarati Uitvonalak idéleges vagy tartos
hasznalaton kiviil keriilése esetén a téves jelzést add menekiilési jelek milkodeését
szlineteltetni kell. Ha a biztonsagi jel kikapcsolt allapotaban is hordoz informaciét, az ne
legyen lathatd.

e) A villamos berendezés hasznalatbavételét kovetéen a berendezés ilizemeltetéje, ha
jogszabaly masként nem rendelkezik,

- 300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségii robbanasveszélyes osztalyba
tartozd anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara, felhasznalasara szolgald helyiség
vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

- egyéb esetben legalabb 6 évenként a villamos berendezés tiizvédelmi feliilvizsgalatat

elvégezteti, és a tapasztalt hidnyossagokat a mindsitd iratban a feliilvizsgalo altal
meghatarozott hatarnapig megsziintetteti, melynek tényét hitelt érdemlé modon igazolja.

f) A tlizvédelmi felulvizsgalat szempontjabol a naptari napot kell tigyelembe venni.

g) A telep- vagy mikodési engedélyhez, bejelentéshez kotott atalakitas vagy
rendeltetésvaltas soran a helyiségben, épiiletben elhelyezett villamos berendezéseken a
berendezés lizem eltetdje a tlizvédelmi feliilvizsgalatot elvégezteti, ha az (1) rendeltetéshez
a jogszabaly gyakoribb feliilvizsgalatot hataroz meg.

h) A villamos berendezések tlizvédelmi feliilvizsgalata, a berendezés mindsitése a
létesitéskor érvényes vonatkozd miiszaki kdvetelmény szerint torténik.

i) A felulvizsgalat része a villamos berendezés kornyezetének értékelése és a hely
robbanasveszélyes zonabesorolasanak tisztazasa.

j) A fteliilvizsgalat kiterjed azokra a hordozhatd berendezésekre is, amelyeket az iizemeltetd
nyilatkozata szerint a technologiabol adéddéan rendszeresen hasznalnak.
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a)

b)

d)

b)

4.9. VILLAMVEDELEM

A nem norma szerinti villamvédelem hatdlya ala tartozo épitmények, szabadterek
esetében a villamvédelem feliilvizsgdlatat

- alétesitést kovetben az atadés elott,
- e rendeletben eldirt id6szakonként vagy

- a villamvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bovitését és a vonatkozd miiszaki
kovetelményben foglalt kiillonleges eseményt kovetéen kell elvégezni.

A nem norma szerinti meglévé villamvédelem iddszakos felillvizsgalatat a 1étesitéskor
¢rvényben 1év6 vonatkozd miiszaki kovetelménynek megfeleléen kell végezni.

A nem norma szerinti meglévé villimvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik, tiizvédelmi szempontbol

- a 300 kg vagy 300 1 mennyiségnél t6bb robbanasveszélyes osztilyba tartozé anyag
gyartasara, feldolgozasara, tarolasara szolgalé helyiséget tartalmazd, ipari vagy
tarolasi alaprendeltetésti épitmény vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

- egyéb esetben legalabb 6 évenként,

A villamvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épiilet vagy épitmény minden olyan
bovitése, atalakitasa, javitasa vagy kornyezetének megvaltozasa utdn, ami a
villamvédelem hatasossdagat modosithatja, sériilés, erds korrozid, villamesapas valamint
minden olyan jelenség észielése utan, amely karosan befolyasolhatja a villimvédelem
hatasossagat, feliil kell vizsgaltatni és a tapasztalt hidnyossagokat a mindsit6 iratban
meghatirozott hatarnapig meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé mddon
igazolni kell.

A villamvédelmi feliilvizsgalat szempontjabol a naptari napot kell figyelembe venni.

4.10. BIZTONSAGI JELZESEK

Biztonsagi jel lehet kiviilrdl vagy beliilt6l megvildgitott vagy utdnvilagito jel, amely
legalabb a vonatkozé miiszaki kovetelményben meghatarozott ideig és mértékben
alkalmas a céljanak megfeleld fény kibocsatasara.

A megfelel6 tiizvédelmi jelekkel kell megjeldlni az elhelyezett

- thzoltd késziilékeket,

- fali tlzcsapokat, tlizcsapszerelvény-szekrényeket, a szaraz oltdvizvezeték
betaplalasi és vizkivételi pontjait,

- barmely tartozkodasi helyrél nem lathatd tlzjelzd kézi jelzésadokat,

- kézi inditasu tiizolto-technikai termékek kezeld szerkezeteit és

- beépitett tlizoltd berendezés oltékozpontjainak bejaratat.
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d)

e)

£)

b)

A helyiség bejaratanal, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tilto jellel kell
jeldlni

- a gyujtoforrds alkalmazasnak és az adott teriiletre vitelének tilalmat,
- adohanyzas tilalmat és
- avizzel oltas tilalmat.

A megfeleld biztonsagi jellel kell figyelmeztetni

- a 20 liternél/kilogrammnal tobb robbanasveszélyes anyag jelenlétére,

- aradioaktiv anyag jelenlétére és

- az éplilet fébejarata mellett kiviilrél a napelem jelenlétére.

A kozmiivek féelzard szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.

A robbanasveszélyre figyelmeztets, valamint a figyelmezteté és tilté rendelkezéseket
tartalmazo biztonsagi jeleket a 20 m2-nél kisebb helyiségben nem sziikséges elhelyezni,
csak azok bejaratanal.

A tlizvédelmi jel r6gzitési magassaga

A tlizvédelmi eszkozok helyét jelz biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett
legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni
ugy, hogy azok kdnnyen felismerhetek legyenek.

4.11. ELLENORZES, KARBANTARTAS, FELULVIZSGALAT

A Miiszaki Informatikai igazgatd koteles az érintett milszaki megoldds tizemeltetdi
ellen6rzésérdl, idészakos felillvizsgalatardl, karbantartdsarol a Thzvédelmi Szabdlyzat 1.
szdmu  mellékletében foglalt tiblazatban meghatirozott modon és gyakorisaggal,
valamint a javitasarol szikség szerint gondoskodni.

A Miszaki Informatikai igazgaté a milkodoképességet kedvezétleniil befolyasolo
kortilményt és annak tudomdasulvételét a mitkodésképtelenség megallapitasat tartalmazo

iraton alairasaval és az alairas datumanak feltiintetésével igazolja.
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c)

d)

A Miiszaki Informatikai igazgatd koteles az érintett miszaki megoldas rendkiviili
feliilvizsgdlatardl és a hibdk kijavitdsarol az annak elvégzésére okot add korulmény vagy
hidnyossag tudomasara jutasa utdn azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon
beliil gondoskodni, ha

- az érintett miiszaki megoldds nem toltotte be tiizvédelmi rendeltetését tiizeset,
tlzriado gyakorlat vagy egyéb esemény soran vagy

- az érintett miiszaki megoldas nem alkalmas a tlizvédelmi rendeltetésének megfeleld
miikddésre.

Az tizemeltet61 ellendrzést, az idészakos feliilvizsgalatot, a karbantartast és a javitast el
kell végezni és annak eredményét irasban kell dokumentalni.

Az izemeltetdi ellendrzés, az idészakos és a rendkiviili felillvizsgalat, a karbantartas és a
javitas soran figyelembe kell venni az érintett miiszaki megoldas gyartojanak vonatkozd
eldirasait.

Az iizemeltetdi ellenérzést végzd személy az ellenérzes sordn

- vizsgalja az id6szakos feliilvizsgalat és a karbantartas esedékességét,

- szemrevételezéssel, és ha e rendelet eléirja, gyakorlati prébaval ellen6rzi az érintett
miiszaki megoldas miikodéképességét, ennek keretében ellenérzi a (2) bekezdésben
el6irtakat,

- az cllenérzés elvégzését, megallapitasait az ellendrzés helyszinén annak iddt artama
alatt irasban dokumentélja és

- a  mikodéképességet  kedvezétleniil  befolyasold  korilményt és a
miikodésképtelenség megallapitasat az iizemeltetének az ellendrzés befejezését
kovetden azonnal irasban jelzi.

Az tizemeltet6i ellendrzés magéaba foglalja az érintett miiszaki megoldas

- kijelolt telepitési, beépitési helyen valo elhelyezésérdl,

- sértetlen allapotardl,

- észlelhetdségérol és hozzaférhetGségérol,

- miikodteté eszkozének, jeloléseinek, feliratainak észlelhet6ségérdl és helyességérdl,

- mikodOképessége szempontjabdl lényeges kijelzok, allapotjelzések alapjan a
miiszaki megoldas allapotarol és

- mikodoképességét, mikodését kedvezotleniil befolyasold szennyezddés vagy
kornyezeti kérilmények jelenlétérdl

valo szemrevételezéses meggy6zédést.
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n)

P)

Q)

Az lzemeltetéi ellendrzés kivalthatd automatikus ellendrzéssel, ha az automatikus
ellen6rzé rendszer

- azlizemeltetdi ellendrzést végzd személy feladatat az eldirt gyakorisaggal ellatja és

- az ellen6rzés elvégzését és credményét hatdésagi ellenérzés soran bemu tathatod
formaban dokumentélja.

A jogosult személy az idGszakos feliilvizsgalat soran

- vizsgalja az eldirt tizemeltetdi ellendrzés, a karbantartas megtorténtét, dokumentalasat,
sziikségességét,

- szemrevetelezéssel, gyakorlati prébaval, sziikség szerint megbontassal, szét- és
Osszeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggydzodik a
miikodéképességrdl és a hatékonysagrél,

- a feliilvizsgélat elvégzését, megallapitisait irasban dokumentalja és

- a mikod6képességet, hatékonysagot kedvezétleniil befolyasold koriilményt és a
mitkodoképesség vagy a hatékonysag hidnyanak megallapitasat az ell endrzés
befejezését kdvetden azonnal az iizemeltetének irdsban jelzi.

A jogosult személy a rendkiviili feliillvizsgalat soran elvégzi az id6szakos feliilvizsgalatot,
amelynek keretében vizsgalja az érintett miiszaki megoldas mitkddésképtelenségét vagy
nem megfeleld mikodését kivaltd okokat, kériilményeket is. A rendkiviili felillvizsgalat
elvégzését irdsban dokumentélja és az tizemeltetének | példanyt annak elvégzése utin a
helyszinen atad vagy 5 munkanapon beliil részére megkiild.

A jogosult személy a karbantartas soran

- vizsgalja az eldirt iizemeltet6i ellenbrzés, az id6szakos felillvizsgalat megtorténtét,
dokumentalasat, sziikségességét,

- elvégzi a gyarto altal el¢irt karbantartasi feladatokat,
- a karbantartas elvégzését, megallapitasait irasban dokumentalja,

- a mikodoképességet, hatékonységot kedvezétleniil befolyasold koriillményt, és a
mitkodéképesség vagy a hatékonysag hidnyanak megallapitdsat az tizemeltetének az
ellenérzés helyszinén annak id6tartama alatt irasban jelzi és

- indokolt esetben az iizemeltetének javaslatot tesz a karbantartas gyakorisaganak
siiritésére.

Miiszaki Informatikai igazgatdé koteles az {izemeltetéi ellenGrzés, a karbantartas, az

id6szakos és a rendkiviili feliilvizsgalat soran megallapitott hibak javitdsarol a hiba

sulyossagatdl fuggd idén belil gondoskodni. A hiba stulyossagat a jogosult személy,

tzemeltet6i ellendrzés esetén az lizemeltetd vagy az altala megbizott személy allapitja

meg.
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r)

)

)

b)

d)

Sulyos, haladéktalanul javitando hibanak mindsiil
- atlz- vagy robbanasveszélyt okozd hiba vagy
- az érintett miiszaki megoldas tiizvédelmi rendeltetésének betoltését gatlo hiba.

A kollégiumnak a feliilvizsgalat, karbantartas, javitas idején csokkend védelmi szintet
alkalmas megoldasokkal ellensulyoznia kell. Az ellenstilyozas keretében az lizemeltetd

a vonatkozd miiszaki kovetelményben foglalt megoldast alkalmaz,

- felfiiggeszti az tizemelést, hasznalatot, tevékenységet a védelmi szint helyreallasdig,

- azonos védelmi szintet biztosito tartalék miiszaki megoldasokat helyez készenlétbe
vagy

- atlizvédelmi hatosaggal elézetesen egyeztetett mas megoldast alkalmaz.

A kollégium kotelezettségeinek végrehajtisat mas személy vagy szervezet irdsos
megallapodasban teljes koriien vagy részben atvallalhatja. A mas személy vagy szervezet
kotelességei megegyeznek az lizemeltetéével.

Az lizemeltetdi ellenérzést végzd személynek rendelkeznie kell az ellendrzés megfeleld
végrehajtasahoz sziikséges ismeretekkel és az tizemelteto altal kiallitott, erre vonatkozé
irasbeli meghatalmazassal.

4.12. TOZOLTO KESZULEK

Tiizolto késziileket kell készenlétben tartani

- az 6nallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,
- ahol e rendelet elGirja és

- jogszabalyban meghatarozott esetekben

A tlizvédelmi hatosag az el6z6 bekezdésben meghatarozottakon til tovabbi tlizolto
késziilékek, eszkozok, felszerelések és anyagok elhelyezését is elirhatja.

A tiizolto-technikai terméket jol lathatoan, kdnnyen hozzaférhetden, Ggy kell ethelyezni,
hogy a tlizoltd késziilék a legkedvezitlenebb helyen keletkezd tiiz oltdsara a legrovidebb
id6 alatt felhasznalhato legyen, és dllandoan hasznathatd, tizemképes allapotban kell
tartani.

Tlizoltd késziilék karbantartasat kizardlag a jogszabalyi feltételeknek megtelels, a
hatosag altal nyilvantartasba vett karbantartdo szervezet vagy az ilyen karbantartd
szervezettel szerzddéses jogviszonyban allo feliilvizsgald végezheti.

Tiizoltd késziilék karbantartasat az arra vonatkozo, érvényes tlizvédelmi szakvizsga -
bizonyitvannyal rendelkezé karbantartd személy végezheti.
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f)

g)

h)

i)

k)

h

Az Epiiletizemeltetés gondnoksag csoportvezetéje rendszeresen, legalabb negyedévente
ellendrzi, hogy a tizolto késziilék

- azeloirt készenléti helyen van-e,

- rogzitése biztonsagos-c,

- lathato-e,

- magyar nyelvli hasznélati utasitasa a tiizoltd késziilékkel szemben allva olvashato -e,

- hasznalata nem ttk6zik-e akadalyba,

- valamennyi nyomasmér§ vagy jelzé miszerének jelzése a miikddési zonaban talalhatsd
-e,

- hidnytalan szerelvényekkel ellatott-¢,

- fém vagy mibanyag plombdja, zaropecsétje, karbantartast igazoldo cimkéje, a
karbantartd szervezet OKF azonositojele sértetlen-e,

- karbantartasa esedékes-e,

- készenléti helyét jelold biztonsagi jel lathato, felismerhetd-e és

- allapota kifogastalan, iizemszerii-e.

A tiizoltéo késziilékek negyedéves ellenérzését a Tiizvédelmi Szabdlyzat 6. szamn
melléklete alapjan dokumentalni kell.

A vizsgélatot a jogszabalyi feltételeknek megfelels, a hatdsag altal nyilvantartasba vett
karbantartd szervezet vagy az ilyen karbantartd szervezettel szerzédéses jogviszonyban
allo feliilvizsgalo is végezheti.

Ha a készenlétben tartdé az ellendrzés soran hianyossagot észlel, gondoskodik annak
megsziintetésérél.

A legaldbb negyedéves ellenérzést a tiizvédelmi hatosag dontése esetén 1 honapra kell
lerdviditeni, ha azt kornyezeti koriilmény vagy egyéb veszély indokolja.

A Kollégium gondoskodik a készenlétben tartott tiizoltod késziilékek jogszabéalyban foglalt
és meghatarozott id6kozonkénti karbantartasarol, a részben vagy teljesen kiiiriilt, kitiritett
tlzoltd késziilekek njratoltésérsl.

A ciklusid6k szamitdsa alapkarbantartas esetében a legutolsé karbantartastol, elsé
alapkarbantartas esetén a gyartasi vagy végellenérzési idéponttol, kozép- és teljes kort
karbantartds esetében a tiizoltdo késziiléken feltiintetett gyartasi id6ponttdl torténik. Ha
gyartasi idépontként csak az év van feltiintetve, a z adott év januar 31., ha a gyartas éve
és negyedéve van jelolve, az adott negyedév elsé honapjanak utolsé napja a gyartdsi
1d6pont.

32




Thzolto késziilékek elhelyezésének eldirdsai az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet OTSZ

alapjan.
Onéllé rendeltetési egység vagy Altaldnos Robbanasveszélyes
szabadtér alapteriletig m2 esetben anyag tarolasa
50 2 6 .
100 3 9
200 4 12
300 5 15
400 6 18
500 7 21
600 8 24
700 9 27
800 10 30
900 11 33
1000 12 36
minden tovébbi 250 +2 +6

Oltdanyagegység |MSZ EN 3-7 szabvany szerinti| MSZ EN 1866 szabvany
[OE] tizosztaly szerinti tlizosztaly
A B

1 S5A 218

2 8A 34B

3 558

4 13A 70B

5 89B

6 21A 113B

9 27A 1448

10 34A

12 43A 183B

15 55A 233B

16 IB

17 1B

18 1B

19 VB




m) A tlizoltd késziilékekrél ellendrzésekrél, valamint a tizoltd késziilék karbantartasokrol az

n)

d)

Epiiletizemeltetés gondnoksag csoportvezetSje tlizvédelmi tizemeltetési naplot vezet,
mely tartalmazza

- a létesitmény nevét és cimeét,
- atlizoltd késziilékek tipusjelét,

- a tlizoltd késziilékek egyértelmii azonositasat készenléti hely vagy a tlizolté késziilék
gyartasi szama megadasaval,

- a tiizolto készilékek ellendrzésének vagy karbantartdsanak fokozatit (készenlétben
tarto altali ellen6rzés, alapkarbantartas, kézépkarbantartas, teljes kor(i karbantartas) €s
datumat,

- atuzoltd készilékek ellendrzését vagy karbantartasat végzo személy neveét és alairasat.

A szén-dioxiddal olté ¢és a hajtdanyagpalack kivételével a tiizoltd készilékek és
alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

A tiizolto késziilékek selejtezésérdl a Miiszaki Informatikai igazgatd gondoskodik.

4.13. FALI TUZCSAPOK

A tlzoltd-vizforrasok tizemképességérdl, megkozelithetéségérdl, fagy elleni védelmérol,
az el6irt rendszeres ellenérzések, karbantartasok, javitasok és nyomésprébak (ezen alcim
vonatkozasaban a tovabbiakban egyiitt: feliilvizsgalat) elvégzésérél a Miiszaki
Informatikai igazgaté gondoskodik.

A feliilvizsgalatot tiizoltdévizforrasok felillvizsgalatara vonatkozd érvényes tlzvédelmi
szakvizsga -bizonyitvannyal rendelkezé személy végezheti.

A feliilvizsgalat alapjan feltart hianyossagok megsziintetésérél a Milszaki Informatikai
igazgatd gondoskodik, amely a meghibdsodott tlizoltovizforrasok és azok
szerelvényeinek javitasara, sziikség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

A Kollégium a tlzoltdviztorrasokrol nyilvantartassal rendelkezik. (Tdzvédelmi
Szabdlyzat 7. szami melléklete) A nyilvantartas vezetése a feliilvizsgdlatot végzo
személy kotelessége.

A tiizoltdévizforrdsokrdl vezetett nyilvantartas tartalmazza

- atiizoltdvizforras egyértelmii azonositasat,

- a feliilvizsgalat idépontjat,

- a felillvizsgalatot végzd nevét, szakvizsga-bizonyitvanyanak szamat és
- afeliilvizsgalat megnevezését és megallapitasait.

A szerelvényszekrényekben elhelyezett nyométomlé-szerelvényt, attétkapcsot 5 évenként
nyomasprobanak kell alavetni.
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b)

d)

g)

4.14. BEEPITETT AUTOMATA TUZJELZO BERENDEZES

A beépitett tiizjelzé berendezést a Kollégiumnak allanddan iizemképes dllapotban kell
tartania.

Az épitményekben a karelharitdas soran egylttmiikodé szervek 4ltal hasznalt
mindenkori radiotavkozlési rendszervonatkozasaban a beltéri kézi radios ellatottsagot,
azaz a kézi radid6 berendezés folyamatos mikodtetéshez szikséges feltételeket a
Kollégiumnak kell biztositania.

A nyilvanos tdvbeszél késziilékek mellett, tovabba a tavbeszéld alkozpontokban —
ennek hidnyaban a létesitmények f6vonali tavbeszéld késziilékei mellett — a
tlizoltosag hivoszamat vagy az egységes segélyhivo szamat jol lathatéan fel kell
tiintetni,

A Kollégium a beépitett tiizjelz6 berendezés allandd feliigyeletét folyamatosan

biztositja

- kioktatott személyzet jelenlétével a portaszolgalat helyiségében, ahol a tlizjelz6
kozpont jelzéseit megjelenitd késziiléket elhelyezték,

- a tlizjelz0 kozpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a létesitményen kiviil
kialakitott allandé feliigyeleti helyre (tdvfeliigyelet).

A berendezés feliigyeletét folyamatosan, egy idében ellatd személyek szama legalabb
két f6 abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenitd eszkoz feliigyeletén tul més, a
helyiség esetleges elhagyasat igényl6 feladatuk is van. A két személy koziil egynek
folyamatosan a jelzéseket megjelenitd eszkoz helyiségében kell tartdézkodnia.

A berendezés iizemeltetése soran biztositani kell

- a berendezés tizemképes allapotat,

- ajelzések (tiiz, hiba) folyamatos feliigyeletét, fogadasat,

- az lizemeltet6i ellendrzés végrehajtasat,

- a feliilvizsgalat, karbantartas végrehajtasat,

- az iizemképességet fenntartd vagy helyreallito javitast, tisztitast, cserét és
- az iizemeltetéshez sziikséges dokumentaciot.

A berendezés — kozte a tiiz- és hibaatjelz6 — tervszerii, részleges vagy teljes
izemsziinetét, a kikapcsolas elétt legalabb S munkanappal irasban, a 24 oran beliil el
nem harithatd meghibasodast haladéktalanul telefonon jelezni kell az elsé foku
tiizvédelmi hatosag altal meghatarozott helyen.

A Dberendezés tervszerii iizemsziinetének, meghibasodasanak esetén a biztonsagi
feltételeket az iizembentarto a helyi kockazatnak megfeleléen biztositja.

A helyi feliigyeletet kivaltd atjelzés meghibasodasa esetén a berendezés
feliigyeletérdl haladéktalanul gondoskodni kell.
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1)

k)

m)

n)

p)

Q)

A téves riasztasok elkeriilése érdekében az érzékelSk tiizjellemzéjére hasonlitd hatas
idejére az adott érzékeld, zona, vagy zonak kiiktatasa akkor lehetséges, ha

a kiiktatott érzékel6, zona csak a téves riasztast okozo hatas helyiségében 1évd
automatikus érzékelék mitkodését korlatozza,

- a kiiktatott érzékel6, zona a téves riasztast okozo hatas helyiségében 1évo kézi
jelzésaddk milkodését nem korlatozza,

- a berendezés miszakt kialakitdsat ismeré szakemberrel a zdnakiiktats
korilményei egyeztetve vannak olyan moédon, hogy az a létesitéssel,
karbantartassal, feliilvizsgalattal 6sszefiiggd jogokat, kotelezettségeket nem sérti és

- azérzékeld, zona kiiktatasanak és visszaallitasanak koriilményei, annak felelosségi
kore, az ellensulyozo intézkedések a Tlizvédelmi Szabalyzatban r6gzitve vannak.

A Kollégium és a tavfeliigyeleti kozpont lizemeltetéje kozotti szolgaltatdi szerzédés
tartalmazza a téves riasztasokbol bekdvetkez6é események — mint a kivonulas vagy a
vonulasbol wvald visszahivds — elfogadhatd szamat és az ezen felil torténd
esemenyekbdl szarmazo koltségek mértékét, megtéritésének feleldsségét és modjat.

Ha a tavfeliigyelet vagy az elsé fok( tiizvédelmi hatosag altal a tiizatjelzés fogadasra
meghatarozott helyszin megvaltozik, az (] helyszinre az automatikus tiizatjelzés
tovabbitasdat 90 napon beliil — a berendezés allandd feliigyeletének folyamatos
biztositasa mellett — kell megvaldsitani.

A Kollégium a gyartd, kivitelezd kezelési utasitasai és az alkalmazott miszaki
kovetelmény betartasdval biztositja a beépitett tlizjelz6 berendezés biztonsagos és
hatékony ilizemeltetését. '

A beépitett tiizjelzé berendezés kezelését csak annak mitkddésére kioktatott személy
végezheti.

Az tzemeltetés, felilvizsgdlat vagy karbantartds soran jelentkezd hibédkat
haladéktalanul ki kell javitani.

A felilvizsgalat és karbantartds soran minden, a gyartd altal eléirt vizsgalatot és
probat el kell végezni.

A beépitett tiizjelzé berendezés tizemeltetésérél és karbantartasarol naplot kell
vezetni, mely tartalmazza

- a berendezés tobb adatait,

- a kezelok nevét,

- az iizemeltet6i ellendrzések idépontjat és megallapitasait,

- azt, hogy a karbantartas milyen specifikacio alapjan tortént,

- az észlelt és kijavitott hibakat,

- a beépitett tizjelz6 berendezés mitkodésbe I1épését és okat, valamint a
meghibasodas idépontjat (6ra, perc),
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B

a)

b)

c)

- a ki- és bekapcsolas idépontjait (nap, ora, perc) és
- az ecllenérzést, karbantartast végzd szervezet, személy nevét, aldirasat,
elérhetéségét.

A naplot az utolsé bejegyzéstdl szamitott legalabb 6t évig meg kell érizni.

A napld vezetését csak a beépitett tiizjelz6 berendezés mikodésére kioktatott
személyek végezhetik.

A beépitett tlizjelz6 berendezés kezelési utasitasat és az tiizemeltetési naplot meg kell
drizni és a hatdsag részére ellendrzéskor be kell mutatni.

4.14.1. Napi ellenérzés

A Kollégium éltal a beépitett tiizjelz6 berendezés kodzpontja (tAvkijelzd, tavkezeld
egység) felligyeletével és kezelésével megbizott porta szolgilat a berendezés
mitkddésének vizsgalata kapcsan naponta ellenérzi, hogy

- ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az iizemeltetési
naploba bejegyezték -e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel — nem a
halézat idéleges kimaradasardl van sz —, értesitették-e a karbantartot,

- az el6z6 nap bejegyzett hibara tortént-e megfeleld intézkedés,
- meggy6zddn a kdzponttal vald kapcsolatrél és rendszerallapotrol.

Az ellenérzés célja, hogy megallapitast nyerjen a belsé hangjelz6, a kozpont
fényjelz6 és informacio-kijelzéi megfelelen mitkodik-e.

Az ellendrzés a gyarto altal javasolt médon torténik.

4.14.2. Havi ellendrzés

a) A Kollégium é&ltal a beépitett tlizjelz0 berendezés megfeleld mikodésének, a

személyi, kornyezeti és  miszaki  feltételek  ellendrzésével  megbizott
Epiiletiizemeltetés gondnoksag csoportvezetdje havonta ellendrzi

- anapi ellendrzések betartasat,
- hogy az iizemeltetési naplot folyamatosan vezetik-e,
- hogy a felugyeletet ellatdk részt vettek-e megfeleld oktatdson,

- hogy a nyomtatok miikédéséhez sziikséges eszkozok, anyagok (papir festék,
festékszalag) rendelkezésre allnak-e.
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4.14.3. Negyedéves ellenorzés

a) Az Iskola dltal a beépitett tlizjelz6 berendezés megfeleld miikodésének, a személyi,
kérnyezeti ¢s miiszaki feltételek ellen6rzésével megbizott Epiiletiizemeltetés

gondnoksag csoportvezetdje haromhavonta ellenérzi

a havi ellendérzések betartasat,

hogy torténtek-e az épiilet hasznalataban, technolégidjaban, kialakitasaban olyan
valtozasok, amelyek befolyéasoljak a tiizjelzé berendezés mitkodését, kiilonssen az
automatikus érzekel6k érzékelési képességét, a kézi jelzésadok hozzaférhetdségét,
a hangjelzdék hallhatosagat és

hogy a jelzések beazonositasara vonatkozd kimutatasok, rajzok rendelkezésre
allnak-e, a grafikus megjelenit6 eszkoz tizemképes-e.

4.14.4. Rendszeres és rendKkiviili feliilvizsgalatok

a) A feliilvizsgalatok és karbantartasok kozott, rendszeres €s rendkiviili felillvizsgalatok
vannak. A rendszeres feliilvizsgilatok célja a tiizjelzé rendszer megteleld
mikodéképességének normal koriilmények kozott torténd ellendrzése. Rendkiviili
felulvizsgalatot kell végrehajtani

tlizeset utan,

téves riasztas esetén,

a rendszer meghibasodasa esetén,

a rendszer valtoztatasa esetén,

hosszu lizemsziinet utan vagy

() karbantartoval kotott szerzédés utan.

4.14.5. Féléves feliilvizsgalatok

a) Tuzjelzé berendezések esetében a féléves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartas
soran az tizemeltetd biztositja, hogy a feliilvizsgalatra és karbantartasra vonatkozo
képesitéssel rendelkezd személy

ellenérizze a tiizjelz6 berendezés (tavkezeld, tavkije 126 egység) lizemeltetésének
személyi feltételeit,

ellendrizze az Uzemeltetési napld bejegyzéseit és tegye meg a szikséges
beavatkozasokat a berendezés helyes miikodésének érdekében,

értékelje az lizembentartd altal végzett ellenérzés tapasztalatait, ha sziikséges
tegyen javaslatot a berendezés helyes miikodésének helyreallitasara,

mitkodtessen minden zdénaban legalabb egy érzékelét vagy kézi jelzésadot, és
ellendrizze, hogy a tlizjelzé kozpont helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket,
megszolaltatja-e a riasztasjelzd eszkozoket (hang-, fényjelzék) és miikodteti-e a
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vezérlési funkciokat, a sériilés életveszély vagy karosodas (oltdanyag kiaramlasa)
elkeriilésének érdekében megfeleld eljardsokat kell alkalmazni,

ellendrizze le az elsédleges és masodlagos tapforrdsok miikddését,

ellendrizze a tiizjelz6 kozpont (tavkezeld, tavkijelzé egység) hibajelzési
funkcioinak mitkodését,
tliz- és hibaatjelzé berendezés esetén ellenbrizze a kapcsolatot a fogadd allomasok

(6sszevont ligyelet, tiizoltdsag, tavfelugyeleti dllomds) felé és végezzen el minden
tovabbi ellenérzést és vizsgalatot, amit a telepitd, forgalmazo vagy a gyarto eldirt.

4.14.6. Eves feliilvizsgalatok

a) Eves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartas soran, az Iskolanak legalabb évente kell
biztositania, hogy a feliillvizsgalatra és karbantartdsra vonatkozd keépesitéssel
rendelkez6 személy

b) A

elvégezze a feléves felulvizsgalat feladatait,

ellendrizze le az Osszes érzékeld helyes mikodését a gyadrtd ajanlasainak
megteleléen, az automatikus érzékelok, és kézi jelzésadok mennyiségét
figyelembe véve; az Osszes érzékeld ellendrzése felbonthatd, és eloszthatd a
féléves (megallapodas esetén) negyedéves feliilvizsgalatokra és karbantartdsokra,
ha ezek soran az érzékeldk 50- 50%-at (25-25%-at) ellendrzik,

szemrevételezéssel ellendrizze, hogy az 6sszes vezeték szerelvény és berendezés
biztonsadgosan van-e rogzitve, sértetlen és megfelelden védett-e,

szemrevételezés sordn és az lizemeltetd adatszolgaltatisa figyelembevételével
pontositsa, hogy tértént —e barmilyen a tlizjelz6 berendezés megfeleld mikddését —
kiillondsen az automatikus érzékeldk, kézi jelzésaddk, hangjelz6k, fényjelzék
elhelyezésének megfelelGsségét — befolydsold véltozds, az épiilet vagy a
helyiségek rendeltetésében, hasznalataban, a technolégiaban, az
épiiletszerkezetekben, épiiletgépészeti elemekben.

rendkiviilli feliilvizsgalat és karbantartas soran az Iskola biztositja, hogy a

feliilvizsgalatra és karbantartasra vonatkozo képesitéssel rendelkez6 személy, a féléves
és éves felitlvizsgalatok soran meghatarozottakat elvégezze.

4.14.7. Tiizeset utan

a) — fuggetleniil attol, hogy azt a tiizjelzd berendezés jelezte-e — szemrevételezéssel
teljes kortien, meg kell vizsgalni a tiiz helyszinén €s annak kornyezetében, hogy
tortént-e a berendezés mitkodését befolyasold karosodas vagy meghibédsodas,

b) meg kell vizsgalni, hogy a tiizjelz6 berendezés a tiizet észlelte-e, tovabba megfeleld
formaban ¢és részletességgel megjelenitette-e,
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c)

d)

f)

b)

meg kell vizsgalni, hogy a tiizjelz6 berendezés sziikséges mikodtetéseket — vezérlés,
hangjelzés, riasztastovabbitas — elvégezte-e, €s

ha az ellen6érzés sordn a berendezés karosodasa, meghibasodasa vagy beavatkozast
1gényld elvaltozasa tapasztalhatd a sziikséges javitdst, cserét — a jogszabalyban foglalt
feltételek megtartasa mellett — el kell végezni.

4.14.8. Téves riasztas esetén

meg kell vizsgalni, hogy milyen objektiv és szubjektiv kortilmények vezettek a téves
riasztashoz,

ha megallapithaté a téves riasztdst okozo koriilmény, javaslatot kell tenni a
felszamolaséara,

a téves riasztast okozo koriilmény kialakulasanak megakadalyozasa érdekében a
sziikséges atalakitdst, javitast, cserét — a jogszabalyban foglalt feitételek megtartasa
mellett — el kell végezni.

4.14.9. A tiizjelz6 berendezés meghibasodasa esetén
meg kell vizsgélni, hogy milyen koriilmények, okok vezettek a meghibasodashoz,

meg kell vizsgalni, hogy milyen kévetkezményekkel jart a meghibasodas a tiizjelzo
berendezés mikodésére vonatkozoan és

a hiba elharitasahoz sziikséges atalakitast, javitast, cserét — a jogszabalyban foglalt
feltételek megtartasa mellett — el kell végezni.

A tlzjelzé6 berendezés valtozasa esetén a megvaltozott részekre és teriiletre
vonatkoztatva az éves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni.

30 napnal hosszabb teljes korii ledllas (a tovabbiakban: hosszu tizemsziinet) utan az
éves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni.

Uj karbantartoval kotott szerzédés utan
- ellendrizni kell a sziikséges iratok meglétét és
- el kell végezni az éves rendszeres feliilvizsgalatot.

Dokumentalas keretében az ellenérzés, a feliilvizsgalat soran tapasztaltakat az
izemeltetési naploba rogziteni kell. A berendezés mitkodésével, mikodoképességével
kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek — a tlizjelz6 kozpont
felugyeletét ellatd, az ellendrzéssel megbizott, a feliilvizsgéalatot, karbantartast végz6
személy —, ha azok tovabbi intézkedést igényelnek, irasban jelezik az intézkedésre
jogosult felé.

A napi ellendrzés elektronikusan is lehet rogziteni, ha az alkalmas a feleldsség
nyomon kévetésére.
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4.15. VILLAMOS MUKODTETESU MENEK{ILESI UTIRANYT JELZO LAMPATESTEK

a) A kollégium kyarati, vészkijarati ajtoi, menekiilési utvonalai elektromos vilagitd
biztonsagi jellel vannak jelolve.

b) Az elektromos milkddtetésti menekiilési Gtvonaljelzé lampatesteknek sajat sziinetmentes
aramforrasrol kell miikodniiik legalabb a vonatkozo szabvanyban eldirt ideig.

¢) Az elektromos aramforrdsrél miikodé menekiilési Gtvonaljelzések miikoddkepessegét
rendszeresen, de legalabb havonta probaval ellendrizni kell, melyrdl ellendrzési naplot
kell vezetni (szabdlyzat 3. szdmi melléklete). Az ellendrzést az Epiiletiizemeltetés
gondnoksag csoportvezetdje végzi. A meghibasodott elemeket haladéktalanul cserélni

kell.

5. FEJEZET

AZ ALKALOMSZERU TUZVESZELYES TEVEKENYSEG ENGEDELYEZESE
|
N TR & e e

a) Tizveszélyesnek kell tekinteni minden olyan tevékenyseéget, amely a kdrnyezetében levo
éghetd anyag gyulladasi homérsékletét, lobbanaspontjat meghaladd hémérséklettel,
és/vagy nyilt langgal, izzassal, parazslassal, szikrazassal jar.

b) Jellemzé nyilt langgal, izzassal, szikraszorodassal jaré munkak példaul az aldbbiak:

- langhegesztés, langvagas,
- villamos ivhegesztés,
- benzinldmpa hasznélata (forrasztas),

¢) Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast
okozhat.

d) Allandd jellegii tizveszélyes tevékenység csak a tiizvédelmi kovetelményeknek
megfeleld, erre a célra alkalmas helyen végezhetd.

e) Alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységet az elézetesen irasban, a helyszin adottsagainak
ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek megéllapitasa a
munkavégzésre kozvetleniil utasitast add, a munkat végzé személyek tevékenységét
kozvetleniil iranyitd személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkdt végzo
kotelezettsége.

f) A munkat kozvetleniil iranyité személy koteles ellendrizni a munkat végzé személyek
tlizvédelmi szakvizsgabizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység
végzéséhez sziikséges feltétel. Hidnyossdg esetén a munkavégzésre vald utasitds nem
adhato ki.
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g)

h)

Ha az alkalomszeri tlzveszélyes tevékenységet végzd maganszemély azt sajat
tulajdonaban 1éve létesitményben, épiiletben, szabadtéren folytatja, ugy a feltételek
irasbeli meghatarozasa nem sziikséges.

A kils6 szervezet vagy személy éltal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit ezen
fejezetben megnevezett személyekkel egyeztetni kell, aki ezt sziikség szerint — a helyi
sajatossagnak megfeleld — tlizvédelmi eldirasokkal egésziti ki.

Eldzetes egyeztetésre jogosult személy:

- Miiszaki Informatikai Igazgato

Az alkalomszeri tiizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevékenység idOpontjat, helyét, leirdsat, a munkavégzé nevét és — tlizvédelmi
szakvizsgahoz kotott munkakor esetében — a bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozo
tlizvédelmi szabalyokat és elGirasokat. (az engedély mintdjdt a Tiizvédelmi Szabdlyzar 2.
szama melléklete tartalmazza)

Alkalomszerii tiizveszélyes tevékenységet engedélyezé személyek:

- Miiszaki Informatikai Igazgato

- Epiiletiizemeltetés Gondnoksag Csoportvezeto

i)

k)

D

Jogszabalyban meghatarozott szakvizsgahoz kotott tiizveszélyes tevékenységet csak
érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tiizveszélyes tevékenységet a
tiizvédelmi szabalyokra, eléirasokra kioktatott személy végezhet.

A tiizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétsl
annak befejezéséig, a munkavégzésre kozvetleniil utasitast add, a munkat végzs
személyek tevékenységét kozvetleniil iranyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkét végz6 — sziikség esetén miiszeres — feliigyeletet kiteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetlenill utasitast add, a munkat
végz6 személyek tevékenységét kozvetlenill irAnyitd személy, ha nincs ilyen személy,
akkor a munkat végzé az ott keletkezhetd tiiz oltasara alkalmas tlizolto felszerelést,
késziiléket koteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utin a munkat végzé személyek a helyszint és
annak kornyezetét tlizvédelmi szempontbol kotelesek atvizsgalni és minden olyan
kortilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado,
a munkat végzo személyek tevekenységét kozvetlenil irdnyitd személynek, ha nincs ilyen
személy, akkor a munkat végzének a munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység
helye szerinti létesitmény vezet6jének vagy megbizottjanak. Az atadas-atvétel idépontjat
az engedélyen fel kell tiintetni és alairassal igazoini kell.
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6. FEJEZET
TUZVEDELMI OKTATAS

b)

a)

b)

A munkaltaté koteles gondoskodni a munkavéllaldi tlizvédelmi oktatasrol, rendszeres
tovabbképzésérél: hogy a munkatevékenységi korével kapcsolatos tiizvédelmi ismeretet,
tliz esetén végzend6 feladatat valamennyi dolgozo - munkaba allas elétt, majd az ismételt
rendszeres oktatas keretén belill elsajatitsa, bovitse, korszer{isitse €s a meghatarozott idén
beliil a részére eldirt tizvédelmi alapvizsgat vagy szakvizsgat letegye.

6.1. Altalanos oktatas:

Minden Gjonnan belépd dolgozdt munkaba allas el6tt, tovabba a munkahely, a munkakor,
a munkafolyamat, illetve a tizvédelmi helyzet megvaltozasakor tlizvédelmi oktatasban
kell részesitent.

Az oktatas tekintetében ujrafelvételesnek kell tekinteni és soron kiviili oktatasban kell
részesiteni azokat a dolgozokat is, akik hat honapnal hosszabb tavollét utan lépnek ismét
munkéba, tizvédelmi ismeret hidnyaban a munkatdl eltiltast kaptak, az intézményen beliil
munkahelyet, vagy munkakort valtoztattak, munkahelyén tiizvédelmi szempontbdl
jelentds technoldgiai valtozas tortént, ha a tiizvédelmi hatdésag, vagy a tlizvédelmi vezetd
azt elrendeli.

6.2. Ismétlodo oktatas:

A dolgozdkat évenként ismétl6d6é — a munkakoritknek megfelelé — ismereteket felujitd, 1)
ismereteket add oktatasban kell részesiteni.

Az oktatas targya:

- jelen Tlizvédelmi Szabalyzat eléirasai,

- a munkateriilet, munkafolyamat tiizveszélyessége,

- megel6z6 tlizvédelmi rendelkezések,

- elhelyezett tlizolté késziilék hasznalatanak ismerete,

- atlizjelzés lehetdsége, modja, tiiz-, kdreset soran kdvetendd magatarts
- oktatasi kotelezettség,

- altalanos hasznalati szabalyok,

- tlizvédelmi szabalyok megszegésének kovetelménye,

- az épilet elhagyasanak lehetGségei (menekiilési utvonalak).
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2)

6.4.

6.7.

d)

6.3. Rendkiviili oktatas:

Rendkiviili oktatast kell tartani a kdvetkez6 esetekben :
- U tliz, vagy robbanasveszélyes anyag, gép, technoldgia alkalmazésa esetén
- /athelyezett/ dolgoz6 részére, ha az i munkakoréhez sziikséges ismeretek nem fedik 4t
az el6z6 munkakorre vonatkozé tiizvédelmi ismereteket
- tlzvédelmi el6irdsok stilyos megsértése esetén
- munkateriileten bekovetkezett tiizeset utan
- tlizvédelmi hatosag elbirasa alapjan
- tiizvédelmi koriilményekben bedllott egyéb Iényeges valtozasakor
A Tizvédelmi oktatdsokat a tiizvédelemmel megbizott szakember, vagy az altala
megnevezett megbizott tartja meg.

. Azon munkavallalok részére, akik a tiizvédelmi tovabbképzésen nem tudtak részt

venni, potlélag kell a sziikséges oktatast megtartani.

Az oktatds, tovabbképzés megtorténtét minden esetben dokumentdlni kell. A
dokumentumnak tartalmazni kell az oktatds id6épontjat, targyat, az oktatott és oktatd
személyének aldirdsat. Alairasaval (nyilatkozataval) a dolgozd az oktatas illetve
tovabbképzés megtorténtét ismeri el, ezért e dokumentumot meg kell érizni.

6.4. Hallgatok oktatasa:

A tanulmanyi kovetelményekbe épitve oktatni kell az 4altalanos és az egyes
szakanyagokhoz kapcsolodo tiizvédelmi ismereteket.

A hallgatoknak meg kell ismerniiik a tlizesetek és a miiszaki mentést igénylé balesetek,
karesetek jelzésével, tovabba a tiiz oltdasaval és a miiszaki mentéssel kapcsolatos
kotelezettségeiket.

A hallgatdk az oktatdsi anyag részeként el kell, hogy sajatitsak az égés feltételeit, annak
kisérd jelenségeit az anyagok héhatdsara torténd viselkedését, a kollégiumban talalhatd
veszélytorrasokat tovabba a tliz esetén tanusitando helyes magatartast és a menekiilési
utvonalak felismerését.

A hallgatok tiizvédelmi oktatasaért az draado tanarok felelGssek.
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7. FEJEZET

MUNKAVALLALOK TUZJELZESSEL, TUZOLTASSAL, MUSZAKI MENTESSEL

KAPCSOLATOS FELADATAL i

a)

b)

d)

g)

h)

A tiizjelzéssel, tlizoltassal és a miiszaki mentéssel kapcsolatos feladatokat részletezve a
TVSZ Tlzriado terve tartalmazza. (Szabalyzat 4. szimu melléklete)

Aki tiizet vagy annak kézvetlen veszélyét észleli, illetve arrdl tudomast szerez, koteles azt
haladéktalanul jelezni a Tlizoltosagnak.

A Kollégium teriiletén keletkezett tiizesetet, karesetet, balesetet minden munkavallalo,
alkalmazott, dolgozo koteles azonnal bejelenteni az alabbi telefonszamok valamelyiken:

A tiizoltosag segélyhivészama: 105
Mentdk: 104
Rendérség: 107
Altalanos segélykeéré telefonszam: 112

A tiizjelzésnek tartalmaznia kell:

- athzeset, kareset pontos helyét cimét

- miég, milyen kareset tortént, mi van veszélyeztetve

- emberélet veszélyben van-e, sériilés tortént-e,

- ajelz6 nevét, a jelzésre hasznalt telefonkésziilék szamat.

A tlizjelzéssel egyidejiileg riasztani kell a munkavallalokat, a kollégiumban tartozkodo
hllgatokat és a rendelkezésre allo eszkdzokkel meg kell kezdeni a tiizoltast, illetve el kell
tavolitani a veszélyben 1év0 személyeket, esetleges els6segélyrdl a mentd megérkezéséig
gondoskodni kell.

A tlizoltdsban, a miiszaki mentésben — ellenszolgaltatas nélkiil — az életkort, egészségi,
fizikai allapot alapjan elvarhatdo személyes részvétellel, adatok kozlésével mindenki
koteles kdzremiikodni.

A munkavallalok személyenkénti feladatait a jelenlévd vezetd hatdrozza meg. A
Tlizoltosdg megérkezésétdl kezdédben mindenki koteles a tiizoltds vezetd utasitdsai
szerint ténykedni. A tlizoltds szinhelyén mas személy csak a tlizoltds vezetd elOzetes
egyeztetésével intézkedhet.

Evente egy alakalommal a létesitmény teriiletén tiizriadé gyakorlatot kell tartani. A
tizriaddo tervet o szabdlyzat 4. szamin  melléklete tartalmazza. A gyakorlat
megszervezését a Kollégium vezetSje, a tlizvédelmi szakember, vagy az Altaluk
megbizott személy végezheti. A gyakorlat megtartasarol jegyzékonyvet kell felvenni,
amelyet a tlizvédelmi iratok kozott meg kell 6rizni. (Jegyzdkdnyv mintdjat a szabalyzat
5. sz. melléklete tartalmazza.)
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8. FEJEZET
AZ ANYAGOK TUZVESZELYESSEGI OSZTALYA

8.1. Robbanasveszélyes osztalyba tartozik:

a) a kémiai biztonsagrol szolo torvény szerint robband, fokozottan tiizveszélyes,
tizveszélyes, kismértékben tiizveszélyes anyag és keverék,

b) az a folyadék, olvadék, amelynek zarttéri lobbanaspontja 21 °C alatt van vagy nyilttéri
lobbandspontja legfeljebb 55 °C, vagy iizemui hémérséklete nagyobb, mint a nyilttéri
lobbanaspont 20 °C -kal csékkentett értéke,

c) az éghetd gaz, g6z, kod,
d) az a por, amely a levegdvel robbanasveszélyes keveréket képez és

e) az e rendelet hatalybalépése el6tt ,A” vagy ,,B” tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyag.

8.2. Tiizveszélyes osztilyba tartozik:
a) a szilard éghetd anyag, ha nem tartozik robbanasveszélyes osztalyba,
b) a legalabb 50 °C nyilttéri lobbanaspontt gazolajok, tiizeléolaj ok, petroleum,

c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyilttéri lobbandspontja 55 °C felett van, vagy tizemi
hémerséklete a nyilttéri lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb,

d) az a gaz, amely 6nmaga nem ég, de az égést taplalja, a levegd kivételével,

e) a vonatkozé miiszaki kovetelmény szerinti eljardssal meghatarozott, 150 °C-nal
magasabb gyulladasi hdmérsékletii B-F titizvédelmi osztalyu épitbanyag,

f) az a vizes diszperzids rendszer, amelynek lobbandspontja szabvanyos modszerrel nem
allapithatd meg, ¢s éghetéanyag-tartalma 25%-ndal nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal
kisebb és

g) az e rendelet hatalybalépése el6tt ,,C” vagy ,,D” tizveszélyességi osztalyba sorolt anyag.
8.3. Nem tiizveszélyes osztalyba tartozik:

a) a nem éghet6 anyag,

b) az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu épitéanyag és

c¢) az e rendelet hatdlybalépése el6tt , E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyag.
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9. FEJEZET

A LETESITMENYI TUZOLTOSAG MUKODESENEK, SZOLGALATELLATASANAK,
TGJAI DIJJAZASANAK SZABALYAI

Az Apor Vilmos Katolikus Féiskola Kollégiumaban Iétesitményi tiizoltosag nem miikodik, a
239/2011. (X1.18.) Korm. rendelet “az dnkormanyzati és létesitményi tiizoltdésagokra, valamint
a hivatdasos tizollosdg, onkormanyzati tizollosag és onkéntes tiizolto egyesiilet fenntartasdahoz
vald hozzajarulasra vonatkozo szabalyokrol” 18. § alapjan 1étrehozasa nem el6iras.

10. FEJEZET

A TEVEKENYSEG HELYSZINET KEPZO £S 50 FONEL NAGYOBB
| BEFOGADOKEPESSEGU HELYISEGET TARTALMAZO ONALLO RENDELTETESI
EGYSEG VAGY ONALLO RENDELTETESI EGYSEGEN BELULI, HELYISEGCSOPORT
ESETEBEN KIURITES SZAMITASSAL IGAZOLT MEGENGEDETT MAXIMALIS
BEFOGASOKEPESSEG

_— !

Az Apor Vilmos Katolikus Féiskola Kollégiumaban, a 30/1996. (X11.6.) BM rendelet “«
tiizvédelmi szabdlvzal készitésérdl” 3. § 1) pontja szerinti 50 f6nél nagyobb befogadd képességii
helyiség nem talalhato.

11. FEJEZET

AZ 50 FONEL NAGYOBB BEFOGADOKEPESSEGU HELYISEG ESETEBEN A
MEGENGEDETT MAXIMALIS BEFOGASOKEPESSEGNEK MEGFELELO
HELYISEGHASZNALAT MODJA ES FELELOSE

Az Apor Vilmos Katolikus Féiskola Kollégiumaban, a 30/1996. (XI11.6.) BM rendelet “a
tizvédelmi szabalyzal készitésérdl” 3. § 1) pontja szerinti 50 fonél nagyobb befogadd képességii
helyiség nem taldlhatd.
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AZ ALKALOMSZERU TUZVESZELYES TEVEKENYSEG VEGZESENEK

FELTETELEI
Sorszam:
1. A munkavégzeés helye: ... ... e e
2. A munkavégzés ideje:  201... ..o hé:cusasammnaDsrmvsmine. oratol
20100 e, ho i 1] 1 W oraig.

Datum: ......oooviiiii TR S
A munkét elrendeld alairasa

7. A tevékenység helyszine szerinti létesitmény vezetGjének vagy megbizottjanak — a helyi
sajatossagoknak megfelelé — kiegészit tiizvédelmi eléirasai:

Datum: ....................... s e erereeeeeeeee
Engedélyezd személy alairasa

8. A munkavégzésre meghatarozott feltételckkel és kiegészitésben (6-7. pont) felsorolt
megelézé tiizvédelmi elbirisokat tudomdsul vettem, azok megtartisiért biintetdjogi
felel6sséget vallalok. A tiizveszélyes tevékenység befejezése utin a helyszint atvizsgalom, az
esetleges tiizveszélyt megsziintetem és a tevékenység befejezését a feltételeket
meghatarozéjinak jelentem.

Datum: ....................... s e
A munkat végz6 alairasa

9. A munka befejezését tudomasul vettem, a munkavégzés helyszinét Atvettem:

Datum: ....................... S Y -
Engedélyezd vagy megbizottjanak aldirasa
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TUZRIADO TERV

1. ATUZJELZES MODJA

Aki tlizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, illetve arrol tudomadst szerez, koteles azt
haladéktalanul jelezni a Tiizoltésagnak.

A kollégium teriiletén automata tlizjelzé van kiépitve, az épiilet folyosédin elhelyezett tiizjelzd
kézi jelzésaddinak megnyomadsaval lehet az épiiletben tartézkoddkat riasztani.

Az automata tiizjelz6 kozponti kezel6szerve a portaszolgalaton van elhelyezve, ide érkeznek a
jelzések.

A portaszolgalat minden egyéb feladatot megelozve koteles tovabbitani a jelzést a
Tiizoltoésagnak. A tiiz jelzésére a portaszolgalaton mobiltelefon all rendelkezésre!

A Tlizoltdsag értesitését kdvetden a portaszolgalat meggy6zddik a tiiz valddisagardl.
Amennyiben a jelzés téves volt, abban az esetben értesiteni kell a Tiizoltésdgot, hogy

szlintessék meg a helyszinre vonulast.

A Kollégium teriiletén keletkezett tizesetet, karesetet, balesetet minden munkavallalo,
alkalmazott, dolgozo vagy hallgato koteles azonnal bejelenteni az alabbi telefonszamok

valamelyikén:
A tilizoltosag segélyhivoszama: 105
Menték: 104
Rendt’irség: 107
Altalanos segélykérd telefonszam: 112

A tiizjelzésnek minden esetben tartalmaznia kell:

— atlizeset (kareset) pontos helyét, cimét,

— milyen kareset tortént, mi van veszélyeztetve, mi ég,

— emberélet van- ¢ veszélyben,

— ajeclentést tevo nevét, a jelzésre hasznalt tavbeszélé szamat.

A tlizoltosag kozremiikodése nélkiil eloltott, illetve az emberi beavatkozas nélkiill megsziint
tlizet is koteles minden dolgozo bejelenteni, a Tiizoltd parancsnoksag felé és a kar helyszinét a
tlizvizsgalat vezetdjének intézkedésig valtozatlanul hagyni.




2. A LETESITMENYBEN TARTOZKODOK RIASZTASANAK RENDJE

A kollégium épiiletében beépitett automata tiizjelzd rendszer mutkodik, a kézi jelzésadok
megnyomasaval elindithato a tlizjelzo sziréngja.

A 24 oras portaszolgalat személyes értesitése esetén a portés, a tiizjelzé kozponton keresztil is
elindithatja a rendszer szirénajat.

Az automata tiizjelz6 késziilck meghibasodasa esetén emeletenként 3-szor a ,,TUZ VAN!”
mondat kiabalasaval kell jelezni a vészhelyzetet.

3. AZ EPULET ELHAGYASANAK MODJA

Az emeletekrdl a 1épcséhazon keresztiil lehet a foldszintre jutni, majd innen a vészkijaraton a
hatsé udvarra, ahol a salakpalyan a gyiilekezésre kijelolt hely talalhatd, vagy a fObejaraton
keresztiil kozvetleniil az utcéra.

4. TUZ ESETEN A MUNKAVALLALOK SZUKSEGES TENNIVALOI

Tliz esetén a tlizoltds, mentés vezetdje a kollégium igazgatdja, akadalyoztatidsa esetén a
helyettese. Jelenlétiik nélkiil a jelenlévd alkalmazott, vagy tandr, majd a helyszinre érkezd
felsébb vezeto.

A tlizoltas és mentést munkalatok szervezettsége, hatékonysaga érekében a kovetkezékben
felsorolt feladatokra személyeket kell kijelolni:

— miiszakis,
— rendfenntartd,
~ kiiirits,
— elsésegélynynjto,
— tlizolto.
MUSZAKIS
Ellatja: Portaszolgalat
Feladata: sziikség esetén a létesitmény, vagy annak meghatarozott terlileteinek miiszaki
vonatkozasu szakfeladatainak ellatasa (pld: aramtalanitas, szakaszolas,
gazelzaras, stb.)
RENDFENNTARTO
Ellatja: a kollégiumban tartézkodo tanarok
Feladata: a tiz komyezetében, illetve a létesitmény teriiletén a rend és a fegyelem
fenntartasa, illetéktelenek tavoltartasa.
KIORITO
Ellatja: anyagmentésre kijelolt személyek (pld: férfi pedagégusok)
Feladata: a tiiz helyszinén vagy kornyezetében lév6 targyak, anyagok mentése,

eltavolitasa.




ELSOSEGELYNYUJTO

Ellatja: a kollégiumi tanar

Feladata: a sériiltek ellatasa, sziikség esetén a Mentok 104 értesitése.
TUZOLTO CSOPORT

Feladata: a tiiz tovaterjedésének megakadalyozasa, illetve a tiiz eloltasa.

5. A TUZ OLTASARA IGENYBEVEHETO ESZKOZOK FELSZERELESEK

Kézi tiizolté késziilékek:
Az eldirt tiizoltd késziilekek elhelyezési helyét a mellékelt rajzon jelolve talalja, j61 lathatdéan
megjelolt helyen kell, konnyen hozzaférhet6en a veszélyeztetett hely kozelében elhelyezni és
allandéan haszndlhatd, tizemképes dllapotban tartani, hozzaférhetdségét semmi nem
akadalyozhatja.

Haszndlata: a biztositd szeget el kell tavolitani, a késziilék tomldjét a tiizre iranyitani és a kart
megnyomni, szakaszosan miikddtethetd.

Fali tiizcsapok:
A foldszinti folyoson 2 db fali tiizcsap talalhato, elhelyezési helyiket a mellékelt rajzon
jelolve talalja, jol lathatoan megjelolt helyen kell, kénnyen hozzaférhetden és allandoan
hasznalhatd, iizemképes allapotban tartani, hozzaférhet6ségét semmi nem akadalyozhatja.
Az elektromos berendezések tiizét vizzel oltani tilos és életveszélyes!

6. A KOZMUVEZETEKEK ELLZARASA

Elektromos aram:
Az épiilet teljes aramtalanitasa, a fobejarat eldterében, a portaval szemben lév6 falon
elhelyezett Tlizvédelmi Fékapcsoldkkal lehetséges.
Az épiilet elektromos halozata két kilon részre osztott 2 db Tiizvédelmi fékapcsoloval
aramtalanithatd.

Gaz:
A gazvezeték f6elzardja az udvarrél megkozelithetd, az épiilet kiilsé falan elhelyezett gazmérd
szekrényben van.

Viz:
A f6ldszinti folyosdkon 2 db fali tiizcsap talalhato.
A kollégium épiiletéhez az oltéviz sziikségletet, a kozteriileten 100 méteren belil elhelyezett 2
db fold feletti tlizcsap biztositja.

A mellékletként szerepld alaprajzokon és helyszinrajzon a kozmiivek jeldlése pontosan megialalhato!




7. TUZ ESETEN ERTESITENDO HATOSAGOK - SZEMELYEK TELEFONSZAMA

- Tuzoltosag segélyhivas: 112

- Vaci Tlizoltd parancsnoksag: 277/314-005
- Mentdk: 104

- Rendérség: 107

- Kollégium vezetdje: (Libor Jozsefné dr) 20/217-2243
- Miiszaki Informatikai Igazgatd (Bacsa Tamads) 30/584-8610
- Tlzvédelmi megbizott (Simon Krisztian): 70/946-8089

8. FOBB VESZELYFORRASOK MEGNEVEZESE

KEMIA —F1ZIKA TEREM ES SZERTAR

A helyiség bejaratdnal és a helyiségben jol lathato helyen a tiiz- vagy robbanasveszélyre,
valamint a vonatkozé eléirasokra figyelmeztetd és tiltd rendelkezéseket tartalmazo biztonsagi
jelet kell ethelyezni.

Robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag nem tarolhatd tettérben, pinceszinti helyiségben,
tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tarolasra tervezett helyiségben.

Eghets folyadék csak a folyadék hatasanak ellenalls, a folyadékra gyujtasi veszélyt nem
jelentd, jol zarhatd edényben tarolhato.

Az edények csak kiontonyilasukkal feltelé, lezart allapotban tarolhatok és szallithatok.

Kiiiritett, de ki nem tisztitott edények tarolasara és szallitdsara a megtoltttekre vonatkozo
eléirasok iranyadok. A tarolhaté anyagmennyiség a taroloedények Ulrtartalmanak osszesitett
értekét jelenti.

Az I-1I1. tlizveszélyességi fokozatu folyadékot és a robbanasveszélyes osztalyt aeroszolt nem
¢ghet6 anyagi polcon vagy el6iras szerinti szekrényben kell tarolni.

I-11. tlizveszélyességr fokozatu folyadékok maximum 20 liter Grtartalmd taroléeszkézben
tarolhatok.

20 litert meghaladé mennyiségii I-11. tiizveszélyességi fokozatl folyadék egy helyiségen beliili
tarolasa esetén legalabb 1 db szoroeszkozt, tovabba

- legfeljebb 1 liter {irtartalmni taroloedény alkalmazasanal legalabb 0,02 m3 mennyiségii
felitato anyagot,

- 1 litert meghalado (rtartalma taroldedény alkalmazasanal legalabb 0,05 m3 mennyiségii
felitato anyagot kell a tarolas helyét6l legfeljebb 15 méter tivolsagra tartani.




Csak a rendeltetésnek megfeleld tevékenységhez sziikséges, legfeljebb a tablazat szerint
meghatarozott mennyiség [-11[. tiizveszélyességi fokozati folyadék és robbandsveszélyes
osztalyu aeroszol tarolhato.

Nem tarolasra tervezett helyiségben maximélisan tarolhatd éghet6 folyadékok és robbandsveszélyes
osztalyt aeroszolok:

A helyiség I-11. tiizveszélyességi fokozatd folyadékok és IIL. tiizveszélyességi fokozati
alapteriilete robbandasveszélyes osztalyl aeroszol folyadék megengedett
(m2) megengedett mennyisége (liter) mennyisége (liter)
~0-30 N o | 30
50-500 20 40
500- 30 60

Az el6z6 bekezdes szermti anyagok maximalis tarolasi mennyisége

- fémszekrényben 20 liter,
- robbanasgatlo szekrényben 50 liter,
- folyadéktarolasra alkalmas tizallo szekrényben 60 liter.

A bekezdésben szereplé szekrényeken kivill legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tarolhatd
helyiségenként.

Berendezési targyakat, anyagokat csak ugy szabad elhelyezni, tarolni, hogy az a személyek
mozgasat, szitkség esetén menekiilését nem akadalyozhatja.

A helyiségek természetes és mesterséges szelldztetésrél gondoskodni kell,

Elektromos berendezéseket feliigyelet nélkiil izemeltetni nem szabad;

A helyiségekben csak kifogastalan miszaki dllapotd, engedélyezett tipusd, rendeltetésszeri
hasznéalatra alkalmas és rendeltetésszeriien, a biztonsagi elGirasok megtartasaval mikodtetett
berendezések, eszkozok hasznalhatoak.

Lampatestekre ¢ghet6 anyagi dekoraciot elhelyezni nem szabad,
A helyiségek rendszeres takaritasarol gondoskodni kell;

Papirkosarba, ég0, vagy kornyezetére még gyujtasi vagy robbandsi veszélyt jelentd anyagot
dobni tilos.

A helyiségeket rendeltetésiiknek megfelel6en szabad hasznalni,

A munka befejezésekor a termet utolsonak elhagyd személy koteles ellendrizni a tiizvédelmi
hasznélati szabalyok érvényestilését, az esetleges szabalytalansagot megsziintetni, a villamos
togyaszto-berendezéseket fesziiltség mentesitését elvégezni.




9. EGYEB RENDELKEZESEK

A tlizriad6 terv egy példanyat, a létesitmény helyszinrajzaval, a portan kell elhelyezni.

A tlizriadd tervet a tiizvédelmi megbizott koteles naprakész allapotban tartani, az esetleges
valtozasokat folyamatosan atvezetni.

Evente egy alakalommal a létesitmény teriiletén tiizriadd gyakorlatot kell tartani.
A gyakorlat megszervezését a kollégium igazgatdja, a tlizvédelmi szakember, vagy az altaluk

megbizott személy végezheti. A gyakorlat megtartasarél jegyzékonyvet kell felvenni, amelyet a
tizvédelmi iratok k6z6tt meg kell 6rizni.

Vac 2017. 05. 01,

Készitette: Kiadja:

«WK _____________________ L'~

Simon Krisztian Fiilopné dr. Erd6 Maria
Tiizvédelmi féeldado Rektor fo .
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JEGYZOKONYV

Tdrgy: Tlzriado Tervben foglaltak éves gyakoroltatasa, a 30/1996. (XIl. 6.) BM rendelet
4.§ -a alapjan.

A kollégium vezetdje, vagy az altala megbizott személy és a tlizvedelmi megbizott
meggy6zbdtek a tlzriadd terv allandé hozzaférhetbségerdl, ezt kovetben a tlzriadd
tervben foglaltakat pontositottak.

Ezen belll ellenérizték:
o atlzjelzesi feltételeket,
a kollégiumban tartdzkodok riasztasat,
a belsé riasztas mikoddkeépességet,
az épllet elhagyasanak feltételeit, kiritési utvonalak akadalymentessegét,
menekilési utvonalak allapotat,
az elektromos aramtalanitas, gaz elzaras lehetéségét,
a veszelyforrasokat,
a tlzoltd készllékek, tizcsapok meglétét, miiszaki allapotat.

0O ¢ O ¢ O O ©°

Feladat végrehajtdsa:
Riasztaskor a kollégiumban tartézkodok, a tlizriadd tervben meghatarozott Kilritési
utvonalon keresztill elhagytak az épliletet és feladataikat vegrehajtottak.

Ertékelés:
A gyakorlat mindsitése: megfelelé / nem megfeleld
A kezelGk tevékenysége: megfelelé / nem megfeleld

Az épliletet / Iétesitményt a bent tartdzkodd személyek elhagytak (kilritési id6)

201, BV, ho ......... nap.......... ora......... perctdl,
201............. EV. .t ho ......... nap.......... Ora......... percig.
kmf.
alairas alairas

Adoszam: [4706400-2-13
Tel: 06 70/946-8089
26335 Vamosmikolu, Ipoly u. 33. kfl.simontrgmeail com Fuax: 27/377-508
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